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Notice de lecture
Compte tenu de l’obtention du décret « exploitant nucléaire 
unique » en 2019, le présent document présente des 
données par activités et non plus par entités juridiques. 
Raison pour laquelle certaines données sont exprimées de 
manière sensiblement différente aux années précédentes 

Les catégories d’indicateurs présentées ci-dessous font 
désormais l’objet d’un traitement spécifique dans les 
données consolidées de la plateforme Orano Tricastin au 
sein du rapport d’information principal :

• �������Formation et développement des compétences
   en sûreté
• Nombre d’exercices de gestion de crise
• Emission de gaz à effet de serre
• �Gestion des déchets radioactifs et conventionnels pour 

les activités en exploitation
• Protection des travailleurs.

Précisions dans les cadres réglementaires
• La société COMURHEX est devenue AREVA NC le 
31/12/2013.

• Le 23/01/2018, l’entité AREVA NC (anciennement COGEMA) 
est devenue Orano Cycle.

• Le 01/01/2021, alignement de l’organisation juridique du 
groupe avec ses Business Units au travers de la nouvelle 
société Orano Chimie-Enrichissement.

•  Décret n°2020-1594 du 15 décembre 2020 autorisant la 
société Orano Chimie-Enrichissement à prendre en charge 
l’exploitation des installations nucléaires de base n°93, n°105, 
n°138, n°155, n°168, n°176, n°178 et n°179 actuellement 
exploitées par la société Orano Cycle sur le site du Tricastin 
(départements de la Drôme et de Vaucluse) et l’exploitation de 
l’installation nucléaire de base n°175 actuellement exploitée par 
la société Orano Cycle sur le site de Malvési (département de  
l’Aude).

• Arrêté du 24 décembre 2020 relatif à l’entrée en vigueur 
du décret n° 2020-1594 du 15 décembre 2020 autorisant la 
société Orano Chimie-Enrichissement à prendre en charge 
l’exploitation des installations nucléaires de base n° 93, n° 105, 
n° 138, n° 155, n° 168, n° 176, n° 178 et   n° 179 actuellement 
exploitées par la société Orano Cycle sur le site du Tricastin 
(départements de la Drôme et de Vaucluse) et l’exploitation de 
l’installation nucléaire de base n° 175 actuellement exploitée 
par la société Orano Cycle sur le site de Malvési (département 
de l’Aude).
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Activité Chimie
Les équipes de cette activité sont spécialisées dans 
la chimie de l’uranium et du fluor. Elles réalisent des 
activités de défluoration et de dénitration permettant la 
production d’oxydes d’uranium (U3O8) stables pour un 
entreposage avant revalorisation pour devenir à nouveau  
du combustible.

•	 L’usine de défluoration « W » est une ICPE SEVESO seuil 
haut incluse dans le périmètre de l’installation nucléaire 
de base n°155. Elle transforme de l’uranium appauvri  
« UF6 », issu des opérations d’enrichissement, en oxydes 
d’uranium. Cet oxyde peut être à nouveau transformé pour 
devenir du combustible. Cette activité permet également 
de valoriser un co-produit de la fabrication des oxydes, à 
savoir l’acide fluorhydrique qui est commercialisé auprès 
des industriels du secteur. 

• L’atelier de dénitration « TU5 » est une installation nucléaire 
de base (INB 155). Il convertit le nitrate d’uranyle issu du 
recyclage du combustible usé, en provenance de l’usine 
Orano La Hague, en oxydes d’uranium dit de « retraitement » 
(U3O8). Cet oxyde peut être recyclé pour devenir à nouveau 
du combustible.

 

Le schéma ci-dessous permet de représenter les 
principaux flux d’activité, depuis les matières premières 
jusqu’aux produits finis, leur gestion industrielle en 
termes de consommation et de rejets mais également 
les moyens mis en œuvre pour maîtriser les risques 
et les réduire.

• Oxyde d’uranium (U3O8)

• Conteneurs conformes
	 à la réglementation

•	 Acide nitrique
•	 Acide fluorhydrique

• Déchets radioactifs

• Déchets non dangereux

• Déchets dangereux

SOLIDES :

• Effluents industriels 
	 (radioactifs et chimiques)

• Eaux usées et effluents
	 domestiques

• Eaux pluviales

LIQUIDES :

GAZEUX :

•	 Défluoration
	 de l’hexafluorure
	 d’uranium appauvri

•	 Dénitration du nitrate
	 d’uranyle

PRODUITS

SOUS-PRODUITS

MATIÈRES PREMIÈRES

•	 Nitrate d’uranyle
•	 Hexafluorure
	 d’uranium appauvri
•	 Conteneurs

PRODUITS CHIMIQUES

•	 Eau oxygénée
•	 Hydrogène
•	 Potasse caustique
•	 Carbonate de potassium
•	 Carbonate de soude 
•	 Huile et gazole 
	 non-routier

AUTRES PRODUITS

•	 Papier, carton
•	 Emballages 
	 métalliques
•	 Vinyles
•	 Tenues de travail,  
	 gants, surbottes, etc.

ÉNERGIES ET FLUIDES

•	 Électricité
•	 Eau industrielle
•	 Eau potable
• Air comprimé
•	 Eau réfrigérée
•	 Eau chaude 
•	 Azote gazeux

•	 Conteneurs/fûts

•	 Conteneurs

•	 Conditionnement
	 selon filière

•	 Contrôle

•	 Contrôle,
	 lavage, filtration

•	 Contrôle, tri

•	 Traitement, contrôle

•	 Rejet
	 dans l’atmosphère

•	 ANDRA

•	 Rejet au canal
	 de Donzère-Mondragon

•	 Valorisation
	 en filières agréées

•	 Élimination
	 en filières agréées

•	 Clients
•	 Entreposage provisoire
	 sur le site avant valorisation

•	 Clients

• �Effluents gazeux
	 (radioactifs et chimiques)

PRODUITS ENTRANTS ACTIVITÉS PRODUITS SORTANTS MODE DE GESTION DESTINATION

Principaux flux d’activité et de gestion, des matières premières aux produits finis
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Production

OXYDES D’URANIUM ISSUS DE L’USINE TU5OXYDES D’URANIUM ISSUS DE L’USINE W

La matière traitée au sein de l’usine W provient des 
installations d’enrichissement Georges Besse II 
(hexafluorure appauvri). 

La quantité d’U3O8 élaborée au sein de l’usine TU5, à partir de 
nitrate d’uranyle en provenance d’Orano la Hague répond à 
l’attendu du prévisionnel 2025.

Usine W / Défluoration d’hexafluorure d’uranium 
(tonnes)

2025 2024 2023  

Oxydes d’uranium 6 804 5 970 6 682

Acide fluorhydrique 4 820 4 334 4 685

2025 2024 2023  

1 241 391  886

Usine TU5 / Conversion du nitrate d’uranyle
en oxydes (tonnes)
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Gestion environnementale 

SUIVI DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES RADIOLOGIQUES ET CHIMIQUES

Rejets atmosphériques de l’usine W (ICPE sur le périmètre INB 155)

 Limite réglementaire 
(Décision du 04/05/18) Atelier 2025 2024 2023

Rejets d’acide 
fluorhydrique (kg/an)  

1 THF 0,14 0,12 0,09

5 SHF3 3,61 1,58 5,07

4 W1L10 0,09 0,09 0,11

4 W1L20 0,09 0,10 0,10

8 W2 1,28 0,53 0,40

5 EM3 0,92 1,28 0,15

Activité alpha 
globale en MBq/an  

0,01 THF 0,0008 0,0008 0,0017

0,2 W2 0,0398 0,0367 0,0378

0,1 W1L10 0,0286 0,0247 0,0251

0,1 W1L20 0,0273 0,0270 0,0248

1 EM3 0,0409 0,0398 0,0421

 Rejets atmosphériques de l’atelier TU5 (INB 155) 

 Limite réglementaire  
(Arrêté du 11/05/23) 2025 2024 2023

Activité alpha due 
aux isotopes de  
l’uranium (MBq)

1,2 0,099 0,090 0,094

Activité due aux 
produits de fission

(MBq)  
3,1 0,25 0,24 0,26

 Activité des  
transuraniens  

émetteurs alpha 
(MBq)

0,8 0,034 0,033 0,055

 Rejets d’oxydes 
d’azote (tonnes)  24 7,4 2,7 4,0

 Tritium (GBq) 1,2 - - 0,51

 Carbone 14 (GBq) 1,2 - - 0,12

Avant 2025, les résultats des fluorures ont été exprimés en F- et non pas en HF, comme spécifié dans la décision 
 CODEP-LYO-2018-018662 du 4 mai 2018 (version consolidée au 21 juin 2021) et amenant à minorer les résultats d'un facteur 0,95. 

Suite à cette détection, les résultats des fluorures dans les tableaux ci-dessous auparavant exprimés en F- ont été recalculés pour 
la période 2023 à 2024 afin de les exprimer en HF.

Le dépassement de la valeur limite réglementaire de 2023 concernant les rejets HF de l’atelier SHF3 avait fait l’objet d’une 
déclaration d’un évènement significatif TRICASTIN-25-032590.
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Gestion des effluents liquides 

Effluents liquides de l’INB 155 (ateliers de dénitration TU5)

 Limite réglementaire  
(Arrêté du 11/05/23) 2025 2024 2023

Activité alpha de l’uranium (MBq)  150 15 3 17

Activité des produits de fission (GBq)  0,5 0,055 0,022 0,047

Activités des transuraniens émetteurs alpha (GBq)  0,13 0,011 0,004 0,009

Carbone 14 (GBq) NR - - 0,010

Tritium (GBq)  NR - - 0,06

Volume des effluents produits (m3) - 4 070 1 589 3 475

Les rejets liquides de l’atelier de dénitration TU5 sont très inférieurs aux limites réglementaires prescrites. Les effluents liquides 
sont collectés via la Station de Traitement des Effluents Chimiques (STEC) d’Orano Tricastin. L’évolution des volumes d’effluents 
produits est liée à la variation des programmes annuels de production.
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Sûreté des installations 

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Demande d’autorisation de création (INB) TU5

• Décret du 15 septembre 1994 autorisant la compagnie 
générale des matières nucléaires (COGEMA) à modifier 
l’installation nucléaire de Base (INB) de conversion de nitrate 
d’uranyle dénommée TU5 sur le site nucléaire qu’elle exploite 
à Pierrelatte (Drôme).

Arrêté de rejets d’effluents liquides et gazeux et 
de prélèvement d’eau (ARPE) TU5

• Arrêté du 17 juillet 2023 portant homologation de la décision 
n°2023-DC-0757 de l’ASNR du 11 mai 2023 fixant les 
valeurs limites de rejet dans l'environnement de l'installation 
nucléaire de base n° 155, dénommée TU5, située à Pierrelatte.

• Décision n° 2023-DC-0758 de l’ASNR du 11 mai 2023 
fixant les prescriptions relatives aux prélèvements et à la 
consommation d’eau, aux transferts et rejets d’effluents et à 
la surveillance de l’environnement de l’installation nucléaire de 
base n° 155, dénommée TU5, située à Pierrelatte.

• Arrêté du 22 mars 2021 autorisant la société Orano Cycle 
à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux, les 
prélèvements et consommations d'eau pour l'exploitation de 
l'installation nucléaire de base secrète de Pierrelatte

 

Réexamen périodique de sûreté INB 155

• Rapport CODEP-DRC-2021-036418 transmettant les 
conclusions de l’instruction du dossier de réexamen périodique 
de sûreté de l’INB 155 à Mme la Ministre de la transition 
écologique

Prescriptions techniques de l’usine W (ICPE)

• Décision CODEP-LYO-2018-0018662 du président de l’ASNR 
du 4 mai 2018 portant prescriptions relatives à l’exploitation 
de l’installation classée pour la protection de l’environnement 
dénommée W, située dans le périmètre de l’installation 
nucléaire de base n°155, dénommée TU5, exploitée par 
AREVA NC sur le territoire de la commune de Pierrelatte 
(Drôme)

• Modifiée par la décision n°CODEP-LYO-2019-042790 
du président de l’ASNR du 16 octobre 2019 portant 
prescriptions relatives à l’exploitation de l’installation classée 
pour la protection de l’environnement dénommée W, située 
dans le périmètre de l’installation nucléaire de base n° 155, 
dénommée TU5, exploitée par Orano Cycle sur la commune 
de Pierrelatte

• Modifiée par la décision n°CODEP-LYO-2021-028831 du 
président de l’ASNR du 21 juin 2021 portant prescriptions 
relatives à l’exploitation de l’installation classée pour la 
protection de l’environnement dénommée W, située dans 
le périmètre de l’installation nucléaire de base n° 155, 
dénommée TU5, exploitée par Orano Chimie Enrichissement, 
sur la commune de Pierrelatte (Drôme)

Etudes complémentaires de sûreté

• Décision n°2015-DC-0489 de l’ASNR du 8 janvier 2015 fixant 
à la société AREVA NC des prescriptions complémentaires, 
relatives au noyau dur et à la gestion des situations d’urgence, 
applicables aux installations nucléaires de base n°105 et 155 
(respectivement COMURHEX et TU5) situées sur le site du 
Tricastin (Drôme)

• Décision n°CODEP-DRC-027001 de l’ASNR du 16 juillet 
2015 fixant à la société AREVA NC des prescriptions 
complémentaires, relatives au noyau dur et la gestion des 
situations d’urgence, applicable à l’ICPE dans les périmètres 
des INB n°105 et 155 sur le site du Tricastin (Drôme)
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Contrôles & inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour l’INB 155

Dates Thème Points forts/Points sensibles Actions mises en place

16/01/2025 Respect des  
engagements

POINTS FORTS : 
• �suivi rigoureux des engagements du périmètre avec 

actions menées jusqu'à leur terme

POINTS SENSIBLES :
• �harmonisation de la gestion de configuration sur 

l'ensemble du périmètre

• �Création et mise à jour documentaire pour l’usine 
W

• �Réalisation d’une analyse technique pour l’atelier 
TU5

• �Présentation des nouveaux formulaires de rondes 
exploitant de l’atelier TU5

25/02/2025 Inondations  
externes et internes

POINTS FORTS : 
• �conduite à tenir claire en cas d’inondation 

externe, bon état et accessibilité des batardeaux, 
contrôle sur les moyens de surveillance réalisé 
conformément aux exigences de l’exploitant

POINTS SENSIBLES :
• �organisation autour du risque d’inondation interne 

et contrôle des moyens de prévention

•� Réalisation de travaux de réparation de la 
canalisation d’eaux pluviales sur l’atelier TU5 et du 
contrôle de l’intégrité du réseau d’eaux pluviales 
susceptibles d’être polluées de l’usine W (avec 
création du mode opératoire)

• �Suppression d’un batardeau sur l’atelier TU5 et 
rehaussement de la hauteur de certains batardeaux 
de l’usine W

02/04/2025 Contrôle 
commande

POINTS FORTS : 
• �processus de modifications informatiques 

industrielles
• �schémas de procédé et analyses fonctionnelles 

avec un haut niveau de détail

POINTS SENSIBLES :
• �processus forçage, identification des EIP dans les 

modifications, conduite à tenir en cas de perte du 
système de commande

• �Création et mise à jour documentaire 
(rechargement de programme sur les automates, 
fiches EIP, conduites à tenir et fiche de forçage)

• �Réalisation d’un état des lieux des paramètres 
sûreté des différentes Unités Réparties (UR) de 
l’atelier TU5 et de l’usine W

• �Clarification de la notion de forçage dans 
le processus DMII et de gestion des bypass 
informatiques et industrielles

• Transmission d’un dossier de modification à l’ASNR

22/05/2025 Management
de la sûreté

POINTS FORTS : 
• �processus de modifications informatiques 

organisation mise en œuvre pour le management 
de la sûreté, bilan du système instrumenté de 
sécurité et tenue des installations

POINTS SENSIBLES :
• �amélioration du délai de parution des documents et 

du traitement des Fiches d’Information  
« Fast Action » (FIFA)

• �Transmission de documents à l’ASNR (bilans 
mensuels SIS)

• �Création et mise à jour documentaire (gestion des 
FIFA en Arrêts Programmés de Maintenance (APM) 
et processus de rédaction du bilan SIS)

• �Evacuation de quelques déchets de l’usine W
• �Sensibilisation des acteurs identifiés comme forts 

contributeurs de FIFA

02/07/2025 Qualifications POINTS FORTS : 
• �processus de requalification des EIP, maîtrise des 

opérations abordées par les équipes de production 
et de maintenance

POINTS SENSIBLES :
• �justification de la méthodologie de qualification du 

système de pesée dans l'atelier EM3 de l'usine W.

• �Création et mise à jour documentaire (contrôle du 
système de pesée de l’atelier EM3, fiche EIP et 
modes opératoires de dépose des équipements de 
grande taille)

• �Remise en place de l’affichage sur un local de 
l’atelier TU5

• �Transmission de documents à l’ASNR (mode 
opératoire et liste des AIP de l’atelier TU5)

• �Réalisation du premier contrôle périodique de la 
remontée d’alarme en cas de sur-remplissage d’un 
conteneur dans l’atelier EM3

DÉCISIONS DÉLIVRÉES PAR L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE 

Contrôles & inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection 

Pas de nouvelles décisions en 2025.
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Contrôles & inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour l’INB 155

Dates Thème Points forts/Points sensibles Actions mises en place

12/09/2025 Organisation et 
moyens de crise 

POINTS FORTS : 
• �Organisation pour le suivi des formations et des 

participations aux exercices des équipiers de crise, 
suivi des actions issues des exercices de crise

POINTS SENSIBLES :
• �Sensibilisation des Equipiers Locaux de Première 

Intervention (ELPI) à l’organisation de crise et leur 
participation à des exercices à mettre en place, 
clarification du statut des moyens de crise pour 
l’installation

• Réalisation de rappel auprès des équipiers de crise 
• �Création d'un suivi de la participation des ELPI aux 

exercices

01/10/2025 Risques 
non radiologiques

POINTS FORTS : 
• ���A�ctivités contrôlées et documents analysés
   conformes au référentiel

POINTS SENSIBLES :
• �Amélioration du document décrivant une MMR 

et fragilité organisationnelle concernant la 
disponibilité de certains matériels constitutifs de 
cette MMR.

•� Création et mise à jour documentaire (plan 
fournisseur, module d’accueil sécurité pour le projet 
W4F, mode opératoire de maintenance, fiche MMR 
et écart fournisseur)

•� Réorganisation de la zone chantier THF1 pour la 
coactivité

•� Sensibilisation d’un fournisseur du projet W4F

05/11/2025 Réexamen 
périodique

POINTS FORTS : 
• �Organisation pour le réexamen périodique, 

prise en compte du REX, amélioration de la 
propreté radiologique de TU5 et tenue globale de 
l’installation

POINTS SENSIBLES :
• �Représentativité de la méthode par échantillonnage 

pour l’examen de conformité des AIP, amélioration 
de l’évaluation des contrôles techniques, conformité 
de repères fonctionnels des équipements

• �Mise à jour documentaire (fiches EIP, plan d’actions 
réexamen périodique, référentiel de sûreté et 
formulaire)

• �Réalisation d’un inventaire des équipements utilisés 
en cas de situation d’urgence

• �Mise en place d’un affichage sur deux locaux et 
d’un repérage sur les équipements de l’atelier TU5

02/12/2025 Conception - 
construction

POINTS FORTS : 
• �Organisation de l’exploitant pour le suivi des 

opérations, maîtrise rigoureuse des chantiers et de 
la documentation, surveillance MOE et gestion des 
écarts de bonne qualité et coordonner efficacement 
avec l’exploitant.

POINTS SENSIBLES :
• �Surveillance MOA sûreté, retard des travaux au 

regard des plannings prévisionnels 

• �Mise à jour documentaire (plan de surveillance 
MOA)

• �Réalisation de la traçabilité des contrôles réalisés 
sur des travaux (avec rappel)

• �Evacuation de déchets présents sur installation

Contrôles & inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection 
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Principales actions d’amélioration réalisées en 2025 en matière de sûreté 

LES PRINCIPALES AMÉLIORATIONS DE LA SÛRETÉ RÉALISÉES 
SUR LE PÉRIMÈTRE DE L’ACTIVITÉ CHIMIE CONSISTENT EN :

• Amélioration de la propreté des locaux (y compris radiologique)
• Poursuite de l’évacuation des déchets et des réparables vers 

l’INB 138
• Poursuite de la réalisation des sensibilisations à la culture de 

sûreté
• Poursuite des Tours de Terrain Sûreté-environnement (TTS) 

et participation aux audits managers 5S
• Amélioration des performances énergétiques nettes (après 

normalisation des consommations afin de neutraliser l’effet 
des volumes de production) : gains de 1 218 MWh pour 
l’atelier TU5 et de 860 MWh pour l’usine W

• Dépassement de l’objectif de production annuelle de 6 500 
tonnes d’uranium traitées pour l’année 2025

• Avancement des travaux dans le cadre du projet W4F : mise 
en place des 4 nouveaux autoclaves (chantier brèche), dépose 
de l’ancien local pesée et modification de la pesée embarquée 
sur le pont de l’atelier EM3 / dépose des anciennes lignes 
du procédé et de liaison entre les bâtiments (UF6, VP, VU, 
U3O8) / poursuite des chantiers de remise en état de l’atelier 
W1 / remise en état de la zone THF1

• Démarrage de la déconstruction de l’atelier EM1 (réalisation 
des opérations préalables et démarrage de la dépose des 
équipements)

• Finalisation du plan de fiabilisation de l’usine W
• Maintien du suivi des rejets fluorures (en HF) de l’atelier SHF3
• Transmission du dossier de porter à connaissance relatif aux 

projets « W4F » et « Four pilote » de l’usine W mis à jour suite 
à son instruction

• Mise à jour du manuel « Système de Gestion de la Sécurité 
(SGS)

• Dépassement de l’objectif de production annuelle de 1 100 
tonnes d’uranium produites pour l’année 2025

• Réalisation des opérations de réintroduction « matières » à 
recycler dans le procédé dont la réintroduction intégrale, 
dans le procédé avant l’APM 2025, de la matière issue de 
l’opération « glaçons » réalisée en 2024 sur le sécheur

• Diminution de la quantité de concentrats uranifères stockés 
dans les cuves

• Démarrage des travaux pour les remplacements des cuves 
de précipitation et de la ligne d’alimentation de l’unité de 
distillation

• Réalisation d’un APM avec les travaux suivants : jouvence des 
analyseurs NOx avec leur canne de prélèvement, reprise des 
pentes de sortie du filtre du sécheur et installation d’une prise 
d’air sur le réseau pour sécuriser la mise à disposition

Périmètre global (Usine W et Atelier TU5) Périmètre de l'atelier TU5

Périmètre de l’usine W 
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Evènements classés INES pour les activités Chimie (INB 155) - Usine W

Dates Niveau INES Évènements Actions correctives

06/02/2025 INES Niveau 0 Indisponibilité du système de  
prélèvement des rejets à la cheminée de 

l’atelier THF2

• ��Création d’une demande de modification de repère et d’une 
demande d’actualisation des plans d’entretien associée pour 
clarifier la désignation du poste technique de la pompe de 
prélèvement sur l’atelier THF2

• ��Rappel sur l’exigence de surveillance des exutoires et des 
conséquences d’une indisponibilité

• ��Vérification des repères techniques SAP des pompes de 
prélèvement sur les exutoires des autres ateliers

21/08/2025 INES Niveau 0 Non-respect d’une prescription  
technique relative aux substances  

radioactives autorisées sur l’usine W

• ��Sensibilisation aux modalités d’utilisation des caisses 
métalliques bleues

• Mise à jour de la documentation opérationnelle
• �Partage des spécificités d’utilisation des caisses réutilisées aux 

autres producteurs de déchets de la plateforme (REX)

31/10/2025 INES Niveau 0 Dégagement d’HF dans le hall du four 
20 lors de la découpe de tronçons d’une 
tuyauterie contenant des résidus d’UF6 

• ��Finalisation de la découpe des tronçons de tuyauterie contenant 
des résidus d’UF6 avec réunion de coordination et document 
opératoire

Évènements classés selon l’échelle internationale « INES » 

Evènements classés INES pour les activités Chimie (INB 155) - Atelier TU5 et Parc P18

Dates Niveau INES Évènements Actions correctives

31/01/2025 INES Niveau 0 Présence de traces d’effluents à 
l’extérieur de l’atelier TU5 suite à une 
perte de confinement d'une pompe de 

relevage de la fosse RF25

• ��Réparation de la pompe par changement du tube
• ��Mise en place d’un capotage en polycarbonate sur la pompe

19/05/2025 INES Niveau 0 Transport retour d'un échantillon  
incorrectement fermé

• Modification de la formation
• �Sensibilisation à la fermeture des flacons et au rôle des acteurs 

transport

Evènements classés ARIA pour les activités Chimie (INB 155) - Usine W

Dates Niveau ARIA Évènements Actions correctives

17/03/2025 ARIA Niveau 1 Dépassement de trois valeurs limites 
réglementaires en fluorures (en HF) 
dans les rejets atmosphériques des 

émissaires des ateliers THF2 et SHF3 
sur la période de 2023 à 2025 

• ��Correction de l’unité pour les résultats d’analyse des fluorures 
pour tous les exutoires de l’usine W

• ��Présentation du REX événementiel aux Chefs de Quart
• ��Vérification et correction de l’analyse de conformité à la décision 

de l’usine W

Évènements classés selon l’échelle « ARIA » 
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Activité Conversion
L’activité de conversion a pour rôle de transformer le tétrafluorure 
d’uranium (UF4) en provenance de l’usine d’Orano Malvési 
(Narbonne - Aude), en hexafluorure d’uranium (UF6). Cette étape 
est un préalable à l’activité d’enrichissement de l’uranium. Le 
fluor nécessaire au procédé industriel de la conversion de l’UF4 
en UF6 est produit sur le site.

L'usine Philippe Coste est classée ICPE SEVESO seuil haut. Elle a 
la particularité d’avoir été construite aux standards nucléaires les 
plus exigeants et a pris en compte   les meilleures technologies 
disponibles pour un confinement renforcé de la matière.

Le schéma ci-dessous permet de représenter les principaux flux 
d’activités, depuis les matières premières jusqu’aux produits 
finis, leur gestion industrielle en termes de consommation et de 
rejets mais également les moyens mis en oeuvre pour maîtriser 
les risques et les réduire.

Principaux flux d’activité et de gestion, des matières premières aux produits finis

PRODUITS ENTRANTS ACTIVITÉS PRODUITS SORTANTS MODE DE GESTION DESTINATION

•	Hexafluorure d’uranium

SOLIDES :

•	Electrolyse de l’HF 
	 (production de fluor 
	 gazeux)

•	Conversion 
	 du tétrafluorure
	 d’uranium (UF4)
	 en hexafluorure
	 d’uranium (UF6)

PRODUITSMATIÈRES PREMIÈRES

•	Tétrafluorure d’uranium  
	 (UF4)
•	Acide fluorhydrique (HF)

PRODUITS CHIMIQUES

•	Potasse
•	Acide sulfurique
•	Fluorure de potassium
•	Chaux

AUTRES PRODUITS

•	Équipements
	 de protection
	 individuelle (gants,
	 tenues de travail…)

ÉNERGIES ET FLUIDES

•	Électricité
•	Fioul lourd
• Gazole
•	Eau industrielle
•	Eau potable
•	Air comprimé
•	Azote

•	Conteneurs

•	 Fûts

•	Filtration, lavage et
	 contrôle avant rejet

•	Rejet
	 dans l’atmosphère

•	Orano Malvési

•	 Bennes •	 Stockage en filières agréées

•	 Conditionnement selon
	 filière et transport •	ANDRA

•	 Tri • Valorisation en filières agréées

•	 Conteneurs, fûts • Élimination en filières agréées

•	Clients
(dont usine Georges  
Besse II pour l’UF6)

•	Matières uranifères
	 recyclables

•	Fluorines 

•	Déchets radioactifs
	 (FA et TFA) 

•	Déchets non dangereux

•	Déchets dangereux

•	Effluents industriels 
	 (radioactifs et 
chimiques)

•	Eaux usées et effluents
	 domestiques

•	Eaux pluviales

•	Effluents gazeux
	 (radioactifs et chimiques)

•	Effluents chantiers

GAZEUX :

LIQUIDES :

•	Contrôle avant transfert

•	 Traitement,
	 contrôle avant transfert

•	 Canal de Donzère-Mondragon  
	 via la STEC

•	 Canal de Donzère-Mondragon  
	 via la STEP

•	� Canal de Donzère-Mondragon  
via le Bassin Tampon

SOUS-PRODUITS
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Production

Gestion environnementale 

HEXAFLUORURE D’URANIUM ISSU DE L’USINE PHILIPPE COSTE

SUIVI DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES RADIOLOGIQUES ET CHIMIQUES

Usine Philippe Coste / Conversion d’hexafluorure d’uranium (tonnes)

2025 2024 2023  

UF6 naturel 12 672 10 630 10 060

L’usine Philippe Coste a poursuivi sa montée en cadence en 2025 avec une production annuelle ayant dépassé les 12 000 tonnes.

Rejets atmosphériques des installations de l’INB 105 & ICPE de la Conversion 

  Limite réglementaire  
(2) Décisions ASNR 
du 27 janvier 2015

 (1) Décision ASNR 
du 26 avril 2021 

2025 2024 2023

Activité alpha (MBq)  

INB 105 & ICPE COMURHEX 1 275 (2)

17 (1) 0,8 0,7 0,8

ICPE COMURHEX I 20 (1) 0,2 0,2 1,4

Usine Philippe Coste (ICPE) 100 (1) 6,7 10,1 18,3

HF (kg)

INB 105 & ICPE COMURHEX I 1000 (1) 140 120 159

INB 105 & ICPE COMURHEX I 62,8 (1)

1(2) 2,2 3 2

INB 105 & ICPE COMURHEX I 2 510 (1) 710 783 731

Limite réglementaire : 

(1) Décision ASNR CODEP-LYO-2021-019313 du 26 avril 2021  
(2) Décisions ASNR n°2015-DC-0496 et n°2015-DC-0497 du 27 janvier 2015
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Gestion des effluents liquides 

SUIVI DES REJETS TRAITÉS À LA STEC

Un traitement des effluents liquides est réalisé (neutralisation chimique) avant transfert à la Station de Traitement des Effluents 
Chimiques (STEC) du site.

 Effluents liquides de l’ICPE et INB 105

 Limite réglementaire 2025 2024 2023

Activité Alpha des isotopes de l'uranium (MBq) 21 000(2) 12,3 22 5,1

Transuraniens (MBq) 90(1&2) 10,8 9,6 8,2

99Tc (MBq) 100 000(1&2) 10,7 9,5 8,1

Uranium (kg)  7(1) 0,48 0,84 0,19

Azote (Kg) 1 000(1) 327,9 77,3 83,2

Métaux (kg) 20,5(1) 2,3 1,5 1,6

Fluorure (kg) 210(1) 36,2 33,7 26,7

Tritium (GBq)  9 000(1&2) 0,01 0,01 0,02

Carbone 14 (GBq) 15(1&2) 0,154 0,11 0,14

Volume des effluents produits (m3) 11 500(1) 3 564 3 205 2 710

L’augmentation conséquente en azote est due à la modification de la Décision ASN CODEP-LYO-2021-019313 qui impose de prendre 
en compte en plus des émissions des rejets 1 et 4, celles du rejet n°5.

*à la demande de l’ASN en 2025, le titre Activité alpha de l’uranium est remplacée par Isotope de l’uranium

Limite réglementaire : 

(1) Décision ASNR CODEP-LYO-2021-019313 du 26 avril 2021     
(2) Décisions ASNR n°2015-DC-0496 & n°2015-DC-0497du 27 janvier 2015  
Entre 2021 et 2023, la quantité d’effluents, rejetée a diminué en raison d’une pluviométrie faible sur l’année 2023.
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SUIVI DES REJETS DE L’OUVRAGE DE PROTECTION DE LA GAFFIÈRE

En 2010, le site a étudié un projet consistant à protéger la Gaffière, cours d’eau qui longe puis traverse le site du Tricastin.  
L’empreinte environnementale des activités du site sur ce cours d’eau avait été mise en évidence par une légère augmentation de la 
teneur en uranium entre l’amont et l’aval du site, tout en restant dans les limites de la recommandation de potabilité (30 μg/L depuis 
2011) fixée par l’Organisation Mondiale de la Santé. En 2011, il a été établi une barrière (voile étanche) entre la nappe alluviale et la 
Gaffière.  
 
Un dispositif d’interception hydraulique des eaux déviées a complété ce voile étanche. Ce dispositif est constitué de trois pompes 
pouvant atteindre un débit cumulé de 80 m3/h dont le refoulement est transféré dans le canal de Donzère-Mondragon. Le pompage 
effectif a débuté fin juillet 2011. L’ensemble des paramètres est en dessous des limites réglementaires. 

Ouvrage de protection de la Gaffière

 
Limite réglementaire

(Décision ASNR CODEP-LYO-2021-019313 
du 26 avril 2021)

2025 2024 2023

Uranium (kg) 35 15,2 16,1 16,31

Fluor (kg) 700 274,7 270,7 267,7

Volume (m3) 700 800 516 906 514 474 516 077



I  Rapport d’information du site Orano Tricastin - 2025 16

Sûreté des installations 

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Changement d’exploitant

• Décret n°2013-885 du 1er octobre 2013 autorisant la société 
AREVA NC à prendre en charge l’exploitation de l’installation 
Nucléaire de Base n°105 exploitée par la société AREVA NC 
sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Installation Classée pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE)

• Arrêté préfectoral n°2012 363-0002 du 28 décembre 2012 
prescrivant l’élaboration du plan de prévention des Risques 
technologiques « PPRT AREVA NC, usine W, et AREVA NC » 
à Saint-Paul-Trois-Châteaux et Pierrelatte.

• Décision n°CODEP-LYO-2020-060146 du président de  
l'ASNR du 15 décembre 2020 autorisant le changement 
d’exploitant au bénéfice de la Société Orano Chimie-
Enrichissement, de l’exploitation de l’installation classée pour 
la protection de l’environnement de conversion, dénommée 
usine Philippe Coste, située dans le périmètre de l’installation 
nucléaire de base n°105 sur le territoire des communes de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte (Drôme).

• Décision de l’ASNR n°CODEP-LYO-2021-019373 du 26 
avril 2021 portant prescriptions relatives  à  l’exploitation  
des ICPE de conversion de l’uranium naturel situées dans le 
périmètre de l’INB 105 exploitée par la société Orano Chimie 
Enrichissement sur les communes de Saint-Paul-Trois- 
Châteaux et de Pierrelatte.

Etudes complémentaires de sûreté
• Décision n°2015-DC-0489 de l'ASNR du 8 janvier 2015 fixant 

à la société AREVA NC des prescriptions complémentaires, 
relatives au noyau dur et à la gestion des situations d’urgence, 
applicables aux installations nucléaires de base n°105 et 155 
(respectivement COMURHEX et TU5) situées sur le site du 
Tricastin (Drôme).

• Décision n°CODEP-DRC-027001 de l'ASNR du 16 juillet 
2015 fixant à la société AREVA NC des prescriptions 
complémentaires, relatives au noyau dur et la gestion des 
situations d’urgence, applicable à l’ICPE dans les périmètres 
des INB n°105 et 155 sur le site du Tricastin (Drôme).

En 2025, la décision relative à l’exploitation de l’usine Philippe Coste a été mise jour. 
Les modifcations sont portées par la décision CODEP-LYO-2025-041612.

DÉCISIONS DÉLIVRÉES PAR L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
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Contrôles & inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour l’usine Philippe Coste 

Dates Thème Points forts/Points sensibles Actions mises en place

17/01/2025 Respect des  
engagements 

POINT FORT : 
• Suivi et traçabilité des engagements

POINT SENSIBLE :  
• �Absence de définition des actions à mettre en 

œuvre en cas d’écart constaté lors d’un contrôle de 
rétention

• Mise à jour du mode opératoire de maintenance 
associé au contrôle des rétentions

12/03/2025 Prélèvements d'eau 
et rejets d'effluents, 

surveillance des rejets 
et de l'environnement

POINT FORT : 
• �Etat des installations

• Transmission des résultats d’analyses notifiées en 
inspection

05/06/2025 Agressions externes POINT FORT : 
• �Dispositions mises en œuvre vis-à-vis des risques 

d’agressions externes

POINT SENSIBLE :  
• J�ustification de la tenue de la protection des fosses 

de l’unité 65 contre les remontées de nappe

• �Mise en œuvre d’un contrôle permettant de vérifier 
l’étanchéité de la protection contre les remontées de 
nappe

01/07/2025 Gestion des déchets POINTS FORTS : 
• �Gestion opérationnelle des déchets
• Bonne tenue des aires d’entreposage
 
POINT SENSIBLE :  
• Etiquetage des sacs déchets à leur ouverture

• �Mise en place de suivi et de contrôle du bon  
étiquetage des sacs de déchets

07/08/2025 Facteurs 
organisationnels 

et humains

POINT FORT : 
• �Bonne prise en compte des FOH en exploitation et 

dans le cadre des modifications

POINT SENSIBLE :
• �Respect du remplissage des documents dans l’ordre 

défini

• �Mise à jour de la documentation pour clarifier l’ordre 
des étapes à réaliser

• �Amélioration de la prise en compte du retour  
d’expérience

08/10/2025 Risques  
non radiologiques

POINT FORT : 
• �Maitrise des Mesures de Maitrise des Risques (MMR) 

par les opérateurs

POINT SENSIBLE :
• Suivi du Système Instrumenté de Sécurité (SIS)

• �Mise à jour de modes opératoires de maintenance
• Réalisation d’une sensibilisation
• �Définition d’une méthodologie pour réaliser le bilan 

SIS

Contrôles & inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection 

Principales actions d’amélioration réalisées en 2025 en matière de sûreté 

LES PRINCIPALES AMÉLIORATIONS DE SÛRETÉ RÉALISÉES EN 2025 SUR LE PÉRIMÈTRE 
DE L’ACTIVITÉ CONVERSION CONSISTENT EN : 

•  La réalisation de formations aux pratiques de fiabilisation (FOH),
•  L’amélioration de la gestion d’entreposage des aires,
•  L’intégration des produits de décomposition dans les études de dangers,
•  L’avancement de la construction bâtiments dédiés aux utilités.
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Évènements classés selon l’échelle internationale « INES » 
 

Evènements classés pour le périmètre de l’usine Philippe Coste

Dates  
déclaration Niveau INES Évènements Actions correctives 

28/01/2025 Hors Echelle Détection de la dégradation du réseau de captation de 
l'eau de refroidissement du procédé de la ST900

• Dévoiement du réseau
• �Mise en place d’un contrôle périodique en sortie 
d’échangeur

13/02/2025 Hors Echelle Pertes diffuses de fluides frigorigènes durant l’année 
2024

• Remise en conformité des groupes froids

11/03/2025 INES Niveau 0 Détection d’un fût non prévu dans le référentiel sur 
l’Aire 67

•  Mise à jour de la consigne de gestion des fûts

04/07/2025 INES Niveau 0 Défaut de saut de zone lors de la collecte de déchets • �Sensibilisation du personnel en charge de la 
collecte de déchets

13/10/2025 INES Niveau 0 Perte de confinement d’un circuit d’effluents non 
radiologiques à la ST900

• Remise en conformité du circuit
• Vérification de l’absence de situations similaires
• Mise en place d’une consignation sur la vanne

28/10/2025 INES Niveau 0 Perte de l'alimentation électrique de l'usine Ph. Coste • �Remise en service de l’équipement
• Mise à jour de la documentation 

31/10/2025 INES Niveau 0 Détection de contamination sur l’aire 59A • ��Réalisation de contrôles internes de respect des 
sauts de zones

07/11/2025 INES Niveau 0 Détection de contamination dans un local lors d'essais 
de qualification d’un équipement

• �Mise à jour de l’analyse de risque
• Révision du mode opératoire

ÉVÈNEMENTS CLASSÉS SELON L’ÉCHELLE INTERNATIONALE « INES » 

Évènements classés selon l’échelle « ARIA » 

Evènements classés ARIA pour le périmètre de l’usine Philippe Coste 

Dates  
déclaration Niveau ARIA Évènements Actions correctives 

04/06/2025 Hors Echelle Dépassement de la limite en colorimétrie au point de 
rejet n°5 

• Reprise des effluents présents dans la fosse 
• �Sensibilisation par partage de l’évènement auprès 

de l’équipe

ÉVÈNEMENTS CLASSÉS SELON L’ÉCHELLE « ARIA » 
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Activité Enrichissement
Après l’étape de conversion de l’uranium à l’usine Philippe Coste, 
l’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi sur le site du Tricastin 
au sein de l’usine Georges Besse II (INB n°168).

L’usine Georges Besse II utilise la technologie de centrifugation 
pour enrichir l’uranium. Elle est constituée de deux usines 
d’enrichissement, Sud et Nord, ainsi que d’un atelier de réception, 
contrôle et échantillonnage des matières en entrée et sortie 
d’usine, appelé REC II.

Les usines Georges Besse II d’enrichissement ont remplacé 
l’usine EURODIF Production, qui a produit jusqu’en juin 2012 de 
l’uranium enrichi par diffusion gazeuse. 

La conception de ces nouvelles usines d’enrichissement permet 
une exploitation selon les plus hauts standards de sécurité et 
de sûreté, notamment pour la résistance au séisme, pour la lutte 
contre les incendies et pour le confinement de la matière.

Le schéma ci-dessous permet de représenter les principaux 
flux d’activité, depuis les matières premières jusqu’aux 
produits finis, leur gestion industrielle en termes de 
consommation et de rejets mais également les moyens mis 
en œuvre pour maîtriser les risques et les réduire.

Principaux flux d’activité et de gestion, des matières premières aux produits finis

PRODUITS ENTRANTS ACTIVITÉS PRODUITS SORTANTS MODE DE GESTION DESTINATION

•	Hexafluorure d’uranium 
	 (UF6) avec une teneur
	 en uranium 235
	 autorisée jusqu’à 6 %  
	 selon les spécifications 
	 des clients

SOLIDES :

•	��Enrichissement  
de l’uranium par  
ultra-centrifugation

PRODUITS

SOUS-PRODUITS

MATIÈRES PREMIÈRES

•	������Hexafluorure d’uranium 
(UF6) avec une teneur 
en uranium 235 
correspondant à celle 
de l’uranium naturel

PRODUITS CHIMIQUES

•	Produit inhibiteur 
	 de corrosion
•	Fluides réfrigérants
•	Huiles
•	Produits décontaminants
•	Gazole

AUTRES PRODUITS

•	Coton, chiffon,
	 adhésif, gants, piles

ÉNERGIES ET FLUIDES

•	Électricité
•	Azote
•	Eau potable
•	Fioul
•	Argon
•	Dioxyde de carbone

•	Conteneurs

•	Tri

•	ANDRA

•	Elimination 
	 en filières agréées

•	Traitement et contrôles
	 des effluents gazeux

•	 Contrôle avant transfert
	 par citerne vers station de 
	 traitement de l’INB n°138

•	 Contrôle avant transfert  
	 vers des stations de
	 traitement

•	 Bassins de rétention
•	 Bassins d’orage

•	 Canal de Donzère-Mondragon  
	 via la station de traitement 
	 de l’INB n°138

•	 Canal de 
	 Donzère-Mondragon 

•	 Rejet dans la Gaffière 
	 (usine Sud)
•	 Rejet dans le canal de 
	 Donzère-Mondragon via le  
	 Bassin Tampon (usine Nord)

•	Rejet dans l’atmosphère

•	Clients

•	Déchets radioactifs

•	Déchets non dangereux 
	 (emballages, cartons, …)

•	Déchets dangereux  
	 (huiles, batteries, piles,
	 ampoules, ...)

•	 ������Effluents industriels 
(radioactifs et chimiques)

•	Eaux usées et effluents 
	 domestiques

•	Eaux pluviales

LIQUIDES :

GAZEUX :

•	Aérosols uranifères
•	Fluor
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Production

Gestion environnementale 

HEXAFLUORURE D’URANIUM ENRICHI ISSU DES USINES GEORGES BESSE II

Usines Georges Besse II pour l’enrichissement 
de l’hexafluorure d’uranium (millions UTS)

2025 2024 2023

UF6 enrichi 7 396 7,056 7,266

Les résultats de production des usines d’enrichissement sont conformes aux objectifs fixés en 2025.

SUIVI DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES RADIOLOGIQUES ET CHIMIQUES

Les rejets atmosphériques de l’activité enrichissement correspondent à l’exploitation des 8 modules de l’usine Sud, des 6 modules de 
l’usine Nord et de l’atelier REC II.

Rejets atmosphériques de l’activité enrichissement 

 Installation Limite réglementaire 
(Arrêté du 22/01/08) 2025 2024 2023

Activité des isotopes 
de l’uranium (MBq/an)  

Georges Besse II Sud 5,800 0,012 0,013 0,0147

Georges Besse II Nord 7,400 0,013 0,016 0,0149

REC II 1,300 0,009 0,011 0,01

Composés fluorés (kg/an) Georges Besse II Sud 9,00 0,091 0,081 0,085

Georges Besse II Nord 8,20 0,403 0,144 0,111

REC II 2,00 0,079 0,081 0,084

Les rejets atmosphériques de l’activité enrichissement en 2025 sont très inférieurs aux limites annuelles de rejets autorisées par 
l’arrêté du 22 janvier 2008.

Les effluents liquides radioactifs produits sur les installations d’enrichissement sont transférés vers de la Station de Traitement des Effluents 
Uranifères (STEU), pour traitement avant rejet. 
Ces effluents sont donc inclus dans les bilans des rejets liquides de la Station de Traitement des Effluents Uranifères (STEU) de l’INB n°138

GESTION DES EFFLUENTS LIQUIDES 
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Sûreté des installations 

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Modification du décret d’autorisation de création
de l’INB 168

• Le décret du 23 décembre 2011 modifie le décret initial (décret 
n°2007-631 du 27 avril 2007) d’autorisation de création 
de l’INB 168 en permettant la mise en œuvre d’uranium 
issu du traitement des combustibles irradiés sous forme 
d’hexafluorure d’uranium dans l’atelier support dénommé 
REC II ainsi que pour le périmètre de l’installation.

Décret d’autorisation de création

• Décret n°2007-631 du 27 avril 2007 autorisant la Société 
d’Enrichissement du Tricastin (SET) à créer une installation 
nucléaire de Base dénommée Georges Besse II sur le site du 
Tricastin. Il s’agit de l’INB n°168. 

• Arrêté du 22 janvier 2008 portant homologation de la décision 
n°2007-DC-0073 de l'ASNR du 6 novembre 2007 fixant les 
limites de rejets dans l’environnement effectués par la SET. 

• Décision n°2007-DC-0072 de l'ASNR fixant les prescriptions 
relatives aux modalités de prélèvements et de consommation 
d’eau, de transferts et rejets d’effluents liquides, de rejets 
d’effluents gazeux et de surveillance de l’environnement 
pour l’exploitation par la SET de l’installation de séparation 
isotopique de l’uranium par centrifugation. 

• Décret n°2007-631 du 27 avril 2007 modifié par le décret 
n°2017-529 du 12 avril 2017 pour faire apparaître la date 
limite de transmission du rapport du premier réexamen de 
sûreté de Georges Besse II. 

• Décision n°2009-DC-0129 de l’ASNR du 29 janvier 2009 
relative aux prescriptions auxquelles doit satisfaire la 
Société d’Enrichissement du Tricastin (SET) à la conception, 
la construction et l’exploitation de l’INB n°168 dénommée 
Georges Besse II. 

• Décret n° 2018-927 du 29 octobre 2018 et décision n°2018-
DC-0658 de l’ASNR du 18 décembre 2018, la prise en charge 
effective par Orano Cycle de l’exploitation de l’INB 168 prend 
effet au 31 décembre 2018.

Etudes complémentaires de sûreté

• Décision n°2015-DC-0488 de l'ASNR du 8 janvier 2015 
fixant à la société SET des prescriptions complémentaires, 
relatives du noyau dur et à la gestion des situations d’urgence, 
applicables à l’installation nucléaire de base n°168 située sur 
le site du Tricastin (Drôme).

Projet d’augmentation des capacités
d’enrichissement de l’usine Georges Besse II

• Orano a saisi le 5 octobre 2022 la CNDP afin d’augmenter 
de 30 % ses capacités d’enrichissement. Suite à cette saisine : 
décision n°2022/114/GBII/2 de la CNDP du 5 octobre 2022 
de lancer une concertation préalable pour ce projet.

La concertation préalable s’est déroulée du 1er février au
9 avril 2023 suivie d’une phase de concertation continue de
juillet 2023 à mars 2024. Tous les enseignements des
concertations préalable et continue sont disponibles sur le
site internet : https://www.orano.group/projetextensiongb2/fr

Les travaux de génie civil ont débuté en août 
2024 après obtention du permis de construire et 
se sont poursuivis tout au long de l’année 2025. 
Les premières productions sont attendues en 
2028.

Principales décisions délivrées par l’ASNR liées au périmètre de l’INB n°168 

Références Dates Objet 

CODEP-LYO-2025-036070 23/06/2025 Modification de périodicité de contrôle des capteurs de température 
des usines GBII

CODEP-LYO-2025-045398 31/07/2025 Modification concernant la suppression de la mise en place des 
capots sur les cylindres 30B

CODEP-LYO-2025-045398  13/10/2025 Aménagement de l’atelier RECII

DÉCISIONS DÉLIVRÉES PAR L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION
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Contrôles & inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour l’INB 168

Dates Thème Points forts/Points sensibles Actions mises en place

16/01/2025 Respect des 
engagements

• �Conclusions de l’inspection satisfaisantes : les 
engagements sont soldés et leur suivi est bien 
réalisé 

• �Poursuivre les essais permettant de vérifier 
l'efficacité de la détection de contamination au 
niveau des postes test de l'atelier REC II. 

• �Actions d'amélioration attendues concernant 
les opérations d'accostage et désaccostage des 
conteneurs en station et sur le lissage des flux du 
local de l'atelier RECII.

• �Réalisation d’essais avec fumigènes pour 
vérifier la dispersion de fumerolles avec et sans 
fonctionnement de la climatisation

• �Vérification de la faisabilité des contrôles à réaliser 
sur les colonnes sèches rampes d'aspersions

• �Mise à jour du plan du réseau d’eau industrielle et 
vérification de l'absence de perte de fonds de plans

• �Mise à jour des modes opératoires d'accostage et de 
désaccostage 

13/03/2025 Agressions externes • �Les dispositions mises en œuvre sont satisfaisantes. 
Les opérateurs ont bien réagi lors de la mise en 
œuvre de l'exercice et ont déroulé correctement les 
conduites à tenir. L'UPMS s'est également rendue 
sur place avec les moyens de pompage dont elle 
dispose, sans pour autant les déployer. 

• �Des améliorations concernant la réalisation des CEP 
sont attendues.

• �Mise à jour du mode opératoire de contrôle des 
dispositifs météorologiques pour intégrer le contrôle 
de bon fonctionnement de la sonde de niveau 
instrumentée des piézomètres

• �Contrôle de la hauteur de nappe de 2 piézomètres 
avec le mode opératoire mis à jour

24/06/2025 Suivi des contrôles et 
essais périodiques

• �Le processus de réalisation des CEP apparait 
robuste et aucun écart substantiel n'a été identifié. 

• �Justification attendue pour démontrer qu'un contrôle 
de peson répond pleinement à l'exigence définie 
associée 

• �Poursuite des actions engagées afin de garantir 
la disponibilité du matériel de remplacement des 
analyseurs HF

• �Ajout d’un contrôle des pesons des pièges froids

19/08/2025 Inspection GB2 
Extension – Travaux 
d’ouverture brèche 
entre tranche 3 et 

tranche 4

• �Bonne maîtrise des risques du chantier d'ouverture. 
• �Efficacité de l'exploitant dans sa mise en œuvre du 

confinement statique et la maîtrise des consignes 
temporaires du personnel de chantier en cas de 
perte de confinement. 

• �Revoir l’analyse de risque incendie liée aux 
entreposages, la charge calorifique qu'ils génèrent et 
les moyens de lutte à disposition.

• �Ajout de dispositions complémentaires à celles 
existantes jusqu’à la fin des travaux d’ouverture de 
la tranche 3.

• �Mise en cohérence des affichages en fonction de la 
phase du chantier

12/09/2025 Organisation des 
moyens de gestion 

de crise

• �Conclusions satisfaisantes.
• �Mises en œuvre de CEP sur les équipements du PRI 
• �Révision de la conduite à tenir en cas d'accident de 

criticité sur le RECII. 

• �Rappel de la conduite à tenir en cas d’alarme.
• �Révision des affichages aux PRI et inventaire des 

moyens mis à disposition.

16/10/2025 Prévention  
des pollutions

• �Bon suivi de la gestion des fluides frigorigènes 
• �Les CEP sont également satisfaisants. 
• �Mise en conformité attendue avec la règlementation 

européenne 
• �Réflexions en cours pour améliorer les équipements 

tout en diminuant le Potentiel de Réchauffement 
Planétaire (PRP) des fluides qu'ils contiennent.

• �Réalisation des CIPN portant sur les plans de 
maintenance, le contenu des CCT, l'analyse des 
éléments de justification des dispositifs de détection 
de fuite, la bonne déclinaison du guide permettant 
d'établir le registre de l'article 7 du règlement 
2024/573, les certificats de capacité des entreprises 
assurant la maintenance des équipements.

• �Mise à jour du document des "exigences 
réglementaires relatives aux GESF" afin d'intégrer 
les exigences du règlement 2024/573.

• �Définition d’une stratégie de remplacement des 
groupes ou des gaz

• �Modification de la planification des contrôles de 
détection de fuite de fluide frigorigène

• �Repositionnement des abris en zone ombragée et 
définition d’une zone d'exclusion.

11/12/2025 Gestion des entre-
prises extérieures 

sur le chantier GB2 
Extension

• �Surveillance des fournisseurs du chantier de 
l’extension de l’usine Nord satisfaisante.

• �Clarification attendue des comptes-rendus de 
surveillance des sous-traitants réalisés par les 
fournisseurs.

• Pas d’actions complémentaires suite à l’inspection

Contrôles & inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection 
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Principales actions d’amélioration réalisées en 2025 en matière de sûreté

LES PRINCIPALES AMÉLIORATIONS DE LA SÛRETÉ RÉALISÉES SUR LE PÉRIMÈTRE 
DE L’ACTIVITÉ ENRICHISSEMENT EN 2025 CONSISTENT EN :

• Facteurs Organisationnels Humains 
Le déploiement du chantier école sur les Pratiques de Fiabilisation des Interventions a été finalisé pour l’ensemble des opérateurs de
l’INB 168 ainsi que le personnel de maintenance.

• Contrôles et surveillance
Au cours de l’année 2025, 27 contrôles internes de premier niveau sur l’INB 168 ont été réalisés. 

Évènements classés selon l’échelle internationale « INES » 
 

Evènements classés pour l’activité Enrichissement (INB 168) - Usine Georges Besse II 

Dates  
déclaration Niveau INES Évènements Actions correctives 

27/01/2025 Hors Echelle Fuite ponctuelle de fluides frigorigènes • �Poursuite du remplacement des compresseurs 
suite à l’analyse de l’étude vibratoire réalisée en 
2024

• �Sensibilisation auprès des pilotes de GBII sud 
concernant l’impact environnemental sur les 
fuites de fluides frigorigènes

07/02/2025 INES Niveau 0 Dépassement du délai de réalisation du contrôle 
périodique d’un analyseur HF

• �Achat d’un 3e analyseur HF pour ajout en pièce 
de rechange

• Modification de la planification des contrôles
• �Mise à jour du mode opératoire

11/02/2025 Hors Echelle Pertes diffuses de fluides frigorigènes au cours de 
l’année 2024

• �Suppression de la vanne de service du piquage à 
l’origine de fuite sur le piquage Haute Pression.

• �Remplacement des compresseurs, de l’échange 
des valves et des soupapes. 

• �Modification des modes opératoires du contrôle 
réglementaire d’étanchéité des groupes froids.

• �Optimisation des gestes de maintenances lors 
des transferts de fluides frigorigènes

19/06/2025 INES Niveau 0 Présence de graisse hydrogénée dans un moteur 
implanté dans deux Autoclaves d’Echantillonnage 
Liquide de l’atelier RECII

• �Sensibilisation du personnel du plateau technique 
sur l’évènement et sur le processus FEM/DAM 
vis-à-vis de la réalisation d’essais.

• �Vérification de la nature des contrôles réalisés sur 
les équipements qui seraient approvisionnés di-
rectement avec des fluides/huiles/graisses devant 
être non hydrogénés.

19/08/2025 Hors Echelle Fuite ponctuelle de fluides frigorigènes • �Remplacement des sillents du compresseur d’un 
groupe froid. 

• �Mise à jour des modes opératoires d’exploitation 
du refroidissement de la ventilation 

• �Information de l’évènement lors des réunions chef 
de quart 

ÉVÈNEMENTS CLASSÉS SELON L’ÉCHELLE INTERNATIONALE « INES » 



I  Rapport d’information du site Orano Tricastin - 2025 24

Évènements classés selon l’échelle internationale « INES » 

ÉVÈNEMENTS CLASSÉS SELON L’ÉCHELLE INTERNATIONALE « INES » 

Evènements classés pour l’activité Enrichissement (INB 168) - Usine Georges Besse II 

Dates  
déclaration Niveau INES Évènements Actions correctives 

03/10/2025 INES Niveau 0 Gestion de l’indisponibilité des détecteurs HF en sta-
tion non conforme dans l’INB 168

• �Rappel de la consigne particulière de mise à 
disposition des stations pour l’étalonnage des 
détecteurs HF en réunion chefs de quart de GBII 
nord et sud.

• �Ajout des consignes particulières applicables 
par les pilotes et les chefs de quart en salle de 
conduite.

• �Rappel à l’ensemble des rédacteurs des consignes 
permanentes de l’importance de remplir les 
références des BTL dont une case est prévue à cet 
effet sur la trame applicable.

07/10/2025 INES Niveau 0 Dégradation de tiges d’ancrage de platines permettant 
la tenue anti-envol des rails des portiques du parc 
tampon de GBII sud

• �Vérification de la tenue des voies de roulement au 
séisme avec les ancrages dégradés.

• �Remise en exploitation des portiques conditionnée 
à la mise en œuvre de contrôles par ultrason des 
2 voies de roulement des portiques de GBII sud à 
fréquence rapprochée avec analyse des résultats 
concluant à la poursuite de l’exploitation et la 
validation/modification de la périodicité

13/10/2025 INES Niveau 0 Dépassement de la hauteur maximale de levage de 
cylindres de type 30B sur GBII sud

• �Etude de fiabilisation du système de détection de 
présence 30B

• �Mise à jour du mode opératoire d’exploitation du 
portique secours pour préciser la valeur maximale 
de hauteur de levage des conteneurs

• �Ajout dans le rapport de sûreté de la nature du sol 
du parc tampon

14/10/2025 INES Niveau 0 Remplissage d’une bouteille 1S périmée • �Mise en place de consignation sur les bouteilles 
périmées présentes dans le local d’entreposage 
des bouteilles pour un détrompage visuel.

• �Mise à jour du mode opératoire d’exploitation des 
AEL 

• �Correction de l'algorithme
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Activités Démantèlement
Avec le renouvellement de nombreux ateliers et usines, notamment des outils industriels de conversion et d’enrichissement sur le site 
Orano Tricastin au cours des 10 dernières années, plusieurs installations historiques sont à l’arrêt et dans l’attente de leur démantèlement. 
Le groupe Orano et les équipes du Tricastin ont développé un véritable savoir-faire dans les opérations de démantèlement depuis 
une vingtaine d’années, avec notamment le démantèlement des anciennes usines militaires pour le compte du CEA (Commissariat à 
l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives). 

Démantèlement de l’usine d’enrichissement
George Besse (INB 93) 

L’usine Georges Besse exploitée par EURODIF Production 
a enrichi pendant plus de trente ans de l’uranium sous forme 
d’hexafluorure d’uranium (UF6) par diffusion gazeuse. Elle 
a cessé son activité d’enrichissement en juin 2012. Dans 
la continuité des opérations de rinçage des installations 
(programme PRISME) ont été réalisées. Ces opérations 
ont débuté en juin 2013 et se sont achevées fin 2016.  
Le décret autorisant Orano à procéder aux opérations de 
démantèlement d’Eurodif a été publié au Journal Officiel 
le 7 février 2020. 

����Démantèlement des ateliers historiques de conversion 
de l’uranium de retraitement (INB 105)  

À l’arrêt depuis le 31 décembre 2008, les ateliers dédiés 
principalement à la conversion de l’uranium de retraitement 
(URT) ont obtenu les autorisations réglementaires pour les 
opérations de démantèlement le 16 décembre 2019. Le 
démantèlement de ces ateliers consiste en une phase de dépose 
des équipements industriels (démontage, désinstallation, 
découpage) et des opérations d’assainissement des ateliers 
à l’intérieur des bâtiments. Ces opérations de démantèlement 
s’échelonneront sur une durée prévisionnelle de 15 ans et 
doivent être achevées au plus tard le 31 décembre 2034. 

Les informations présentées dans ce chapitre nécessitent une transition entre cette version et le modèle des chapitres présentés avant 
2019 du supplément du rapport d’information. Plusieurs facteurs influent sur l’architecture de ce chapitre : 

• Les décrets autorisant le démantèlement des INB 93 et 105 sont intervenus fin 2019 voire début 2020, ce qui signifie que 
l’année 2019 a été une année de transition dans la manière de rendre compte sur les données liées à ce périmètre
« démantèlement » effectif depuis 2020 ;

• Les informations relatives à l’INB 93 étaient auparavant publiées dans un chapitre dédié à l’entité juridique « EURODIF », 
contrairement à l’INB 105. Cela peut entrainer des disparités dans l’exhaustivité des informations publiées sur ces deux périmètres 
respectivement ;

• Depuis l’édition du rapport 2020, le suivi des indicateurs environnementaux relatif à l’INB 105, est  présenté  dans  le 
chapitre activité « Conversion ». En effet, l’INB 105 intègre à son périmètre une ICPE qui est l’usine Philippe Coste ainsi que d’autres 
installations non liées directement à l’usine.

• En matière de sûreté, la séparation a été faite sur le périmètre de l’INB 105 :  les faits relatifs à l’usine Philippe Coste sont 
présentés dans le chapitre activité « Conversion », ceux en lien avec des installations distinctes de l’usine et néanmoins au sein 
de la même INB sont présentées ci-après.

Nota
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Gestion environnementale 

SUIVI DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES RADIOLOGIQUES ET CHIMIQUES

Aucun rejet gazeux n’est à constater en 2025. Les rejets gazeux de l’INB 93 étaient issus de la cheminée des 
activités du laboratoire DRP dont l’activité a été arrêtée en avril 2019.

Spécificité des transferts d’effluents de procédé 

Un traitement des effluents liquides de procédé collectés pour l’INB 93 est réalisé au sein de la Station de Traitement des Effluents 
Uranifères (STEU) du site, située au sein de l’INB 138, avant leur rejet encadré réglementairement vers l’environnement.

Spécificité des rejets du réseau KB dans le Canal Donzère-Mondragon 

Depuis l’arrêt des activités de l’INB 93, les effluents (KB) concernent uniquement une partie des eaux pluviales. 

 Rejets du réseau KB

 Limite réglementaire (1) 2025 2024 2023

Chlorures (kg/an) 255 500 258,1 232,3 246,8

Zinc total (kg/an) 730 1,40 1,45 1,15

Fer total (kg/an) 1 460 1,5 1,67 1,2

Phosphore total (kg/an) 2 555 0,52 0,62 0,57

Nitrates (kg/an) 65 700 50,4 21,7 35,0

Sulfates (kg/an) 438 000 723,0 766,0 805,0

Métaux totaux (kg/an) 3 650  4,1 6,6 4,5

Azote total (kg/an) 16 425 48,7 54,3 53,9

Hydrocarbures (kg/an) 182,5  4,0 1,6 3,2

MEST (kg/an) 32 850 27,3 36,7 40,1

DBO5 (kg/an) 18 250 40,0 48,3 58,0

DCO (kg/an) 91 250 127,3 154,9 229,4

Fluorures (kg/an) 2 920 5,8 3,5 3,1

Cuivre (kg/an) 292 0,19 0,22 0,2

Bore (kg/an) 1 095 7,2 7,0 8,7

Total volume rejeté en milliers de m3 - 19,5 21,8 21,8

GESTION DES EFFLUENTS LIQUIDES 

L’ensemble des résultats présentés reste très inférieur aux limites réglementaires.

(1) La limite annuelle est théorique.
Elle est calculée par extrapolation des limites réglementaires journalières issues de l’arrêté du 20/08/2013.  
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Gestion des déchets radioactifs et conventionnels 

DÉCHETS RADIOACTIFS DE TRÈS FAIBLE ACTIVITÉ

Déchets radioactifs provenant de l’installation INB n°93 (en tonnes)

 Type Nature Entreposés  
fin 2025

Entreposés  
fin 2024

Entreposés  
fin 2023

TFA*

Compactables 0,9 3,3 15

Inertes 41,7 4,4 1,3

Métaux 103,7 104,7 80

Amiante 2,4 2,4 1,5

D3E (déchets électroniques) 0,5 1,1 1,1

Attente de filière (DAF)** 384 386 386

* « Très faible Activité » (TFA) : il s’agit de déchets contaminés provenant du fonctionnement et du démantèlement de sites nucléaires. 
L’activité radiologique des déchets TFA est inférieure à 100 becquerels par gramme. Les déchets radioactifs produits dans les installations 
d’Eurodif Production sont exclusivement des déchets TFA issus des opérations de vidange, de nettoyage et d’assainissement réalisées 
dans le cadre des préparatifs à la mise sous surveillance des installations. 

**Les déchets en attente de filière (DAF) correspondent à des déchets dont la filière est connue mais non opérationnelle à ce jour ou 
des déchets dont la filière n’est pas définie (R&D et / ou caractérisations physico-chimiques ou radiologiques nécessaires). Ces déchets 
font l’objet d’un inventaire annuel et d’un plan d’actions spécifique piloté par le Comité d’Orientation Déchets Tricastin.

Depuis 2021, la Direction des Activités en Fin de Cycle s’occupe du démantèlement des installations à l’arrêt de l’INB 93.

La majorité des déchets est produite et conditionnée sur les installations de l’INB 93 puis envoyés vers les centres de stockage ou de 
traitement autorisés (ANDRA, SOCODEI). Les déchets technologiques sont envoyés à Trident pour être compactés puis évacués à 
l’ANDRA. 

La production des déchets métalliques et inertes TFA a pour origine le chantier de déconstruction des structures issus du chantier de 
libération anticipée de l’INB 93.

La production des déchets métalliques et inertes TFA a pour origine le chantier de déconstruction des structures issus du chantier 
de libération anticipée de l’INB 93.

La hausse observée des gravats entreposés est liée à la planification d’une expédition d’environ 30 tonnes vers le CIRES, prévue au 
début de l’année 2026.
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Déchets conventionnels 

La totalité des déchets dangereux et non dangereux produits sur le site est éliminée dans des filières d’élimination agréées favorisant 
la valorisation matière, la valorisation énergétique ou le recyclage de matière.

DÉCHETS CLASSÉS « DANGEREUX »

DÉCHETS CLASSÉS « NON DANGEREUX »

Déchets classés « dangereux » issus de l’INB n°93 (tonnes)

2025 2024 2023  

Activité d’exploitation 9,7 13,4 5,5

Chantier de démantèlement 7,6 4,7 44,6

Parts de déchets valorisés 55,6 % 97,5 % 11 %

Déchets classés « non dangereux » issus de l’INB n°93 (tonnes)

2025 2024 2023

Activité d’exploitation 101,5 96,2 59

Chantier de démantèlement 1 355,9 8 092,8 4 347

Parts de déchets valorisés 97 % 100 % 99 %

Ces déchets présentent une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l’annexe I de l’article R541-8 du code de 
l’environnement. Ils se caractérisent par leur dangerosité pour l’environnement ou la santé à travers leurs effets directs ou 
indirects à court, moyen ou long terme. Ils concernent les solvants, les batteries, les piles, les déchets d’équipements électriques 
ou électroniques, les huiles usines, les peintures… 

Pour les Chantiers de démantèlement, l’augmentation des déchets dangereux s’explique par des opérations de libération de locaux 
ayant généré des Produits Chimiques de Laboratoire (PCL).

La hausse des déchets d’exploitation observée en 2024 est liée à des campagnes ponctuelles d’évacuation de piles et de batteries, 
dont la finalisation s’est poursuivie en 2025.

Ces déchets non dangereux ne présentent aucune des 14 propriétés des déchets dangereux (explosif, inflammable, irritant, toxique...). 
Ces déchets ne sont pas toxiques et ne constituent pas un risque pour la santé ou l’environnement.

La diminution des déchets non dangereux sur les chantiers de démantèlement en 2025 s’explique par un niveau d’évacuation 
particulièrement élevé en 2024, lié à une campagne spécifique d’évacuation de métaux issus des chantiers de démantèlement  
de l’INB 93.
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Sûreté des installations 

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Décret d’autorisation de création

• Décret du 8 septembre 1977 autorisant la production d’une 
usine de séparation des isotopes de l’uranium par diffusion 
gazeuse sur le site du Tricastin.

• Arrêté du 20 août 2013 portant homologation de la décision 
n°2013-DC-0357 de l’ASNR du 16 juillet 2013 fixant les  
valeurs  limites  des  rejets  dans l’environnement des effluents 
gazeux et liquides de l’installation nucléaire de base n°93, 
usine Georges BESSE, exploitée par EURODIF Production sur 
la commune de Pierrelatte.

• Décision n°2013-DC-0356 de l ’ASNR du 16 juillet 2013 fixant 
les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement  et  
de  consommations  d’eau, de transfert  des  effluents  liquides  
et  de  rejets dans  l’environnement  des  effluents  liquides   
et   gazeux de l’installation nucléaire de base n°93, usine 
Georges BESSE, exploitée par EURODIF Production sur la 
commune de Pierrelatte, ainsi qu’à l’exploitation d’un dispositif 
de confinement hydraulique et de traitement des eaux de la 
nappe alluviale présentes sous l’installation nucléaire de base 
n°93.

Décret d’autorisation de démantèlement

• « Décret du 5 février 2020 prescrivant à la société Orano 
Cycle de procéder aux opérations de démantèlement partiel 
de l’installation nucléaire de base n°93 dénommée « usine 
Georges Besse » […] et modifiant le décret du 8 septembre 
1977 autorisant la création de cette installation »

Etudes complémentaires de sûreté

• Décision n°2015-DC-0486 de l’ASNR du 8 janvier 2015 
fixant à la société EURODIF Production des prescriptions 
complémentaires, relatives au noyau dur et à la gestion des 
situations d’urgence, applicables à l’installation de base n°93 
située sur le site du Tricastin.

DÉCISIONS DÉLIVRÉES PAR L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

Principales décisions délivrées par l’ASNR liées au périmètre de l’INB n°93

Références Dates Objet 

CODEP-LYO-2025-024801 06/06/2025 Intégration dans les règles générales d’exploitation (RGE)  
de l’installation des modalités de gestion des déchets

CODEP-LYO-2025-044794 22/07/2025 Réalisation d’opérations complémentaires de libération anticipée et 
d’investigations apprenantes

CODEP-LYO-2025-047271 19/08/2025 Evolution des conditions de maîtrise du risque de criticité

Décret n° 2025-690 24/07/2025 Modification du périmètre de l’INB n° 93
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Contrôles & inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour l’INB 93

Dates Thème Points forts/Points sensibles Actions mises en place

18/02/2025 Respect des 
engagements 

Déchets

• �Robustesse du processus de suivi des engagements • �Réalisation d’un diagnostic du génie civil de la zone 
d’implantation de la future unité de traitement des 
déchets de démantèlement de l’INB 93

06/05/2025 Travaux de  
démantèlement 

Déchets

• �Conformité des dispositions mises en œuvre pour la 
déconstruction des tours aéroréfrigérantes

• �Amélioration du suivi des zones d’entreposage de 
déchets

30/09/2025 Incendie • �Consolidation des dispositions de maîtrise du risque 
incendie sur les chantiers

• �Sectorisation des locaux d’entreposage des liquides 
uranifères

• �Vérification du génie civil des locaux d’entreposage 
de déchets combustibles

• �Définition de l’organisation des équipes locales de 
première intervention (ELPI)

• �Vérification et mise à jour des plans d’intervention 
UPMS

15/10/2025 Modifications 
matérielles

• �Conformité des activités et documents au référentiel 
de sûreté

• �Bonne tenue des installations
• �Amélioration des pratiques opérationnelles pour la 

gestion des déchets

• �Mise à jour du protocole déchets pour l’INB n° 93
• �Déploiement systématique du protocole déchets 

pour les nouveaux chantiers

04/12/2025 Opérations 
de démantèlement

• �Amélioration des pratiques opérationnelles pour la 
gestion des déchets

• Mise en conformité de l’affichage du zonage déchets
• �Mise à jour complémentaire du protocole déchets 

pour l’INB 93

Contrôles & inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection 
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Pour 2025, les principales actions d’amélioration ont été les suivantes :
• Consolidation des pratiques et de l’organisation effectives pour la gestion des zones d’entreposage de matériels et déchets (création, 

suivi, fermeture)

• Consolidation du programme des vérifications périodiques de radioprotection

• Consolidation des données relatives à l’état radiologique des locaux

Evènements classés INES pour le périmètre de l’INB 93

Dates  
déclaration Niveau INES Évènements Actions correctives 

31/01/2025 INES Niveau 0 Usine 140 – Perte de l'alimentation électrique des APA 
de plusieurs sur-dalles

• �Rétablissement de l’alimentation électrique
• Reprise des modes opératoires
• Sensibilisation du personnel

31/01/2025 INES Niveau 0 Usine 140 – Contamination labile d'un chemin de câble • �Réalisation de contrôles radiologiques 
complémentaires dans le cadre du déploiement 
du programme de vérifications périodiques de 
l’installation

13/03/2025 INES Niveau 0 Dépassement du seuil hebdomadaire autorisé de 
concentration en hydrocarbure dans la fosse de 
récupération KB

• �Contrôle des résultats du paramètre HCT sur les 
semaines précédents et suivants le dépassement 
en hydrocarbures

• �Identification d’un point de prélèvement sur le 
réseau en amont en cas de renouvellement afin de 
déterminer l’origine du dépassement

• �Définition avec le laboratoire prestataire 
(ALGADE) d’un volume minimum d’échantillon à 
envoyer pour pouvoir effectuer une contre-analyse 
au besoin

07/04/2025 INES Niveau 0 Dépassement de la valeur limite réglementaire 
mensuelle en concentration du paramètre MEST au 
point de surveillance des eaux pluviales

• �Réalisation d’un nouveau prélèvement lors d’un 
épisode pluvieux suivant

• �Etude et mise en œuvre d’une solution technique 
pour limiter le transfert de poussières dans les 
réseaux d’eaux pluviales

11/04/2025 INES Niveau 0 Usine 140 – Non-respect des conditions d'accès en 
zone délimitée

• Rationalisation des accès à l’installation
• Modification du système d’accès en zone délimitée

15/05/2025 INES Niveau 0 Dépassement valeur limite règlementaire MEST • �Coordination avec le chantier de déconstruction 
des tours aéroréfrigérantes

05/09/2025 INES Niveau 0 Dépassement de la valeur limite réglementaire en 
concentration en Azote sur des rejets en juillet et en 
août 2025

• �Réalisation de contre-analyses sur les 
prélèvements du mois de juillet et d’août 2025.

• �Vérification du fonctionnement et ajustement des 
paramètres de traitement par l’exploitant.

• �Changement du laboratoire d’analyse permettant 
notamment de gagner en délai d’obtention des 
résultats et donc en réactivité.

• �Surveillance de l’évolution de la concentration en 
azote jusqu’à la fin de l’année.

• �Sensibilisation de l'exploitant afin de renforcer le 
suivi et la réactivité en cas de dérive analytique

• �Mise en place d'un briefing systématique et d'un 
transfert de connaissances formalisé lors de tout 
changement de personnel du prestataire.

07/11/2025 INES Niveau 0 Usine 120 – Détection de contamination labile • �Assainissement de la zone contaminée 
et enregistrement de l’historique pour le 
démantèlement ultérieur

• �Mise à jour de la procédure de gestion des zones 
d’entreposage de matériels et déchets

Principales actions d’amélioration réalisées en matière de sûreté 

Évènements classés selon l’échelle internationale « INES » 
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Le suivi des indicateurs environnementaux, relatif à l’INB 105 (ateliers historiques de conversion de l’uranium de retraitement), est 
présenté dans le chapitre activité « Conversion ». En effet, l’INB 105 intègre à son périmètre une ICPE qui est l’usine Philippe Coste 
ainsi que d’autres installations non liées directement à cette usine. Les indicateurs environnementaux sont consolidés au global sur 
l’ensemble de ce périmètre INB 105.

Les informations publiées dans le tableau ci-dessous présentent des données consolidées pour le périmètre des activités INBS 
et INB 105 en démantèlement.

Déchets radioactifs provenant des installations en démantèlement (en tonnes)

 Type Nature Entreposés  
fin 2025

Entreposés  
fin 2024

Entreposés  
fin 2023

TFA*

Calorifuge 0,7 (INB105)
+ 0,3 (INBS)

0,6 (INB105)  
+ 1,7 (INBS)

0,5 (INB105)  
+ 3,8 (INBS)

Gravats 0,7 (INB105)
+80 (INBS)

0,4 (INB 105)  
+ 10,4 (INBS)

2,3 (INB105)  
+ 7,2 (INBS)

Métal 66 (INB105)
+ 26,9 (INBS)

48,4 (INB 105)  
+ 10,4 (INBS)

20,4 (INB 105) 
+ 469 (INBS)

TFA Autres 15,4 (INB105)
+ 93 (INBS)

10,2 (INB105)  
+ 187,4 (INBS)

70,3 (INB 105)  
+ 66.1 (INBS)

DAF*** 
DAF issus des chantiers 

de démantèlement (inclus FA**) 
316,42 (INB105)
+ 187,7 (INBS)

316,42 (INB105) 
+ 187,7 (INBS)

322,3 (INB105) 
+ INBS (188)

*« Très faible Activité » (TFA) : il s’agit de déchets contaminés provenant du fonctionnement et du démantèlement de sites nucléaires. 
L’activité radiologique des déchets TFA est inférieure à 100 becquerels par gramme. Les déchets radioactifs produits dans les installations 
d’Eurodif Production sont exclusivement des déchets TFA issus des opérations de vidange, de nettoyage et d’assainissement réalisées 
dans le cadre des préparatifs à la mise sous surveillance des installations.

**« Faible Activité » (FA) : il s’agit de déchets contaminés provenant du fonctionnement et du démantèlement de sites nucléaires. 
L’activité radiologique des déchets FA est inférieure se situe dans la fourchette allant de 100 becquerels par gramme jusqu’à 100 000 
becquerels par gramme.   

***Les déchets en attente de filière (DAF) correspondent à des déchets dont la filière est connue mais non opérationnelle à ce jour ou 
des déchets dont la filière n’est pas définie (R&D et / ou caractérisations physico-chimiques ou radiologiques nécessaires). Ces déchets 
font l’objet d’un inventaire annuel et d’un plan d’actions spécifique piloté par le Comité d’Orientation Déchets Tricastin.

En 2025,  
• �������Pour l'INB 105, l’augmentation des déchets métalliques s’explique par la présence d’environ 57 tonnes prévues pour expédition au
début de l’année 2026.
La hausse des TFA « autres » est liée à un inventaire complémentaire réalisé sur certains déchets, ayant conduit à une mise à jour et à 
une augmentation des quantités comptabilisées.

• INBS en démantèlement : une baisse globale des déchets entreposés sur le périmètre est observée en 2025, principalement liée 
aux expéditions réalisées vers le CIRES. Cette diminution concerne notamment les déchets métalliques, majoritairement issus du 
chantier TU2/TU3. Les déchets « TFA autres » proviennent quant à eux principalement du chantier TU2/TU3, ISO SICN ainsi que de la 
reprise de déchets historiques.
À l’inverse, une augmentation des gravats est constatée, liée à des travaux d’assainissement sur le périmètre de la STD, dont l’évacuation 
vers le CIRES est prévue début 2026.

INB 105 : gestion environnementale 

INB 105 : gestion des déchets radioactifs des activités 
en démantèlement sur le site 
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Sûreté des installations 

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Décret d’autorisation de démantèlement

• Décret n° 2019-1368 du 16 décembre 2019 prescrivant à la société Orano Cycle de procéder aux opérations de démantèlement de 
l’installation nucléaire de base n°105.

DÉCISIONS DÉLIVRÉES PAR L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Principales décisions délivrées par l’ASNR liées au périmètre de l’INB n°93

Références Dates Objet 

CODEP-DRC-2025-014144 03/04/2025
Mise en demeure d’Orano Chimie-Enrichissement de se conformer à la 

prescription [INB 105 DEM-5] de la décision  
CODEP-CLG-2020-038011 relative au démantèlement de l’INB 105

CODEP-DRC-2025-005202 10/06/2025 Conclusions du réexamen périodique de l’INB105

CODEP-LYO-2025-033259 01/07/2025 Exploitation d’une zone d’entreposage tampon de fûts de matière fissile 
dans la structure 2450

CODEP-LYO-2025-041612 31/07/2025
Décision portant les prescriptions relatives à l’exploitation  

des ICPE de conversion de l’uranium naturel, situées dans le périmètre 
de l’INB n° 105
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CONTRÔLES ET INSPECTIONS DE L’AUTORITE DE SÛRETÉ NUCLEAIRE ET DE RADIOPROTECTION

Contrôles & inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour l’INB 105

Dates Thème Points forts/Points sensibles Actions mises en place

12/02/2025 Respect des  
engagements

POINTS FORTS : 
• �Suivi et traçabilité des engagements
• Evacuation des déchets présents dans la ST2000

POINT SENSIBLE :  
• �Reconditionnement et évacuation des déchets 

supérieurs à deux ans

•  Définition d’un planning d’évacuation des déchets

02/04/2025 Opérations 
de démantèlement

POINTS FORTS : 
• �Suivi et contrôle des essais périodiques
• Etat général des installations

POINTS SENSIBLES :
•� �Maitrise du zonage déchets
• �Gestion du risque incendie lors des évolutions de 

destination de locaux

• �Mise en œuvre d’une méthodologie d’analyse du 
risque incendie lors de la modification de la  
destination de locaux

12/06/2025 Surveillance des
 intervenants  

extérieurs

POINT FORT : 
• �Maitrise de la surveillance des intervenants 

extérieurs

POINTS SENSIBLES :
•� �Vérification des EIP à réception
• Remplissage des plans de surveillance

• �Réalisation de sensibilisations 
• �Mise en œuvre d’une fiche de surveillance à  

réception d’EIP

12/11/2025 Confinement statique 
et dynamique

POINT FORT : 
• Etat et tenue dans le temps des sas

POINTS SENSIBLES :
•� �Présence d’alarmes obsolètes sur la supervision
• Gestion des inhibitions d’asservissements

• Suppression des alarmes obsolètes
• Création d’une procédure de gestion des inhibitions
• Mise à jour documentaire

03/12/2025 Opérations
de démantèlement

POINT FORT : 
• �Avancement des travaux de démantèlement
• Etat des installations

POINT SENSIBLE :
•� �Déclinaison de la gestion des terres excavées

• � Conditionnement de terres excavées
• �Remise en conformité du confinement d’un  

équipement
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Principales actions d’amélioration réalisées en matière de sûreté 

En 2025, les principales actions d’amélioration concernent :

•  L’avancement significatif du reconditionnement et de l’évacuation de la matière présente sur l’aire 61 
•  La création de sas déchets afin de traiter les déchets en ligne
•  La dépose de nombreux équipements des structures en démantèlement

Évènements classés selon l’échelle internationale « INES » 

Evènements classés INES pour le périmètre de l’INB 105

Dates  
déclaration Niveau INES Évènements Actions correctives 

27/02/2025 INES 
Niveau 0

Défaut de contrôles périodiques de plusieurs ouvrages 
rétentionnés

• �Mise en œuvre de la nouvelle méthodologie de 
contrôle des rétentions

• �Intégration de l’ordonnancement des contrôles 
périodiques dans l’outil de gestion informatique 

26/03/2025 INES 
Niveau 0

Détection chimique en aval du filtre de la 
cellule confinée de l'Aire 61

• �Sensibilisation des intervenants
• Mise à jour de la documentation

26/03/2025 INES 
Niveau 0

Détection d'un défaut d'efficacité du dernier niveau de 
filtration d’un atelier lors d'un contrôle périodique

• Remplacement du filtre
• Réalisation de contrôles visuels
• �Amélioration de l’accès aux filtres

07/04/2025 INES 
Niveau 0

Non-respect de saut de zone dans un atelier • �Rappel des règles d’affichage lors de la  
modification de locaux

• �Vérification de la conformité des affichages à 
l’entrée des bâtiments

12/05/2025 INES 
Niveau 0

Indisponibilité de la surveillance des rejets des  
structures 2000 et 2100

• Mise à jour des plans
• Sensibilisation des intervenants

28/05/2025 INES 
Niveau 0

Absence de contrôle périodique de la charge calorifique 
de deux locaux 

• � Mise à jour du référentiel de sûreté
• �Intégration de l’ordonnancement des contrôles 

périodiques dans l’outil de gestion informatique 

06/06/2025 INES 
Niveau 0

Détection de liquide dans deux surfûts de l’Aire 61 • �Reconditionnement des colis

20/08/2025 INES 
Niveau 0

Accès en zone délimitée jaune sans dosimétrie 
opérationnelle

• �Réalisation d’une consigne pour intégrer la  
vérification du port de la dosimétrie lors du pre-
job briefing

03/12/2025 INES 
Niveau 0

Dégradation d’un élément du confinement statique de 
la structure 2000

• Reprise du confinement
• Mise en place d’un contrôle périodique
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Evènements classés INES pour le périmètre INBS

Dates  
déclaration Niveau INES Évènements Actions correctives 

26/06/2025 INES 
Niveau 0

Station de traitement des déchets (STD) – Défaut de 
confinement localisé 

• �Partage de retour d’expérience avec les  
intervenants concernés

• �Amélioration de la formalisation de l’étape de 
réception des activités sous-traitées

• �Mise à jour du support de réception et de mise en 
service des moyens de confinement statique sur 
les chantiers

02/07/2025 INES 
Niveau 0

Usines de diffusion gazeuse (UDG) – Défaut de 
traçabilité des contrôles journaliers d’exploitation de 
deux enceintes de confinement

• �Formalisation des modalités de formation au poste 
de travail pour l’exploitation des boquettes et des 
sas des UDG pour les nouveaux intervenants

• �Rendre obligatoire la présence physique, sous 
format papier, des feuilles de contrôles journaliers 
à l’entrée des sas de reconditionnement et les sas 
de retraitement

09/07/2025 INES 
Niveau 0

Atelier Transfert Échantillonnage (TE) – Défaut de 
maîtrise d'une opération de mise en déchets de fûts 
métalliques

• ��Clarification de la consigne relative à la  
modification des modes opératoires

• �Etude d’une mise à jour des conditions de  
modification des modes opératoires

• �Partage de retour d’expérience avec les  
�intervenants concernés

30/09/2025 INES 
Niveau 0

UDG – Défaut de contrôle de bon fonctionnement d'un 
appareil de contrôle de masse

• �Mise à jour de la documentation opérationnelle 
relative à l’utilisation des appareils de contrôle de 
masse

• �Déploiement d’une formation à l’utilisation des 
matériels de contrôle de masse

• �Consolidation des formations nécessaires pour les 
nouveaux intervenants (parcours d’accueil)

23/10/2025 INES 
Niveau 0

UDG – Défaut de réalisation de contrôles de masse sur 
un chantier de démantèlement 

• �Formalisation de la conduite à tenir en cas de 
dysfonctionnement d’un appareil de contrôle de 
masse

• �Mise à jour de la documentation opérationnelle 
relative à l’utilisation des appareils de contrôle de 
masse
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Activités Support à la production
Au-delà des usines de production, de nombreuses activités supports sont implantées sur le site Orano Tricastin. Ces équipes 
apportent un service support nécessaire à la bonne production des usines et ateliers implantés sur la plateforme industrielle :

• Le laboratoire ATLAS (INB 176) pour le suivi de la qualité 
produit et la surveillance environnementale ; 

• La logistique pour la gestion des parcs d’entreposage, de 
manutentions et le transport de matière (INB 178 et 179) ; 

• L’Atelier de Maintenance des Conteneurs (INBS) utilisés 
pour le transport et l’entreposage de matière ; 

• Les opérations de maintenance de matériels nucléaire, 
le traitement de déchets et d’effluents liquides radioactifs et 
industriels (INB 138) ;  

• Les utilités (parcs électriques, INB 93)...

L’évolution du nombre de cylindres traités en 2025 est en légère augmentation par rapport à l’année 2024, au regard des 
programmes de production de nos usines. Un reliquat de 15 cylindres 48F a notamment été traité en réponse à un engagement 
pris par l’INB 178 (parcs uranifères).

Les volumes traités diminuent globalement avec la fin du traitement des effluents prisme.

Atelier AMC

2025 2024 2023

Nombre de conteneurs 
de transport d’UF6 en 

maintenance 
948 898 894

Rejets liquides radioactifs (m3)

2025 2024 2023

Radioactifs (STEU1) 478 959 940

Faiblement radioactifs  
(STEU2) 402 301 1 035

Chimiques (STEF) 774 2 054 3 146

Production

ATELIER DE MAINTENANCE DES CONTENEURS

INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT ET DE RÉCUPÉRATION DE L’URANIUM (INB 138)
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Maintenance des matériels nucléaires (nombre)

2025 2024 2023  

En  provenance  de  l’activité  
enrichissement (usine Georges BESSE II) 

276 303 305

En provenance des activités  
chimie & conversion

311 268 187

Emballage de transports 16 x LR65 
(maintenance réglementaire)

32 x citerne UF4 
(maintenance réglementaire)

29 x LR65 
(maintenance réglementaire)

29 x citerne UF4 
(maintenance réglementaire)

29 x LR65  
(maintenance réglementaire)

28 x citerne UF4  
(maintenance réglementaire)

7 x LR35  
(maintenance réglementaire)

Concernant la maintenance des matériels nucléaires, il est à noter :  

• �Le nombre d’équipements en provenance de la chimie (W et TU5) a continué à augmenter en 2025. Les équipements pour 
maintenance liés au projet W4F sont progressivement traités sur l’INB 138. Pour 2026, le volume d’activité restera important.
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Gestion environnementale 

SUIVI DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES RADIOLOGIQUES ET CHIMIQUES

Activités historiques INBS 
 
Les rejets atmosphériques relatifs au périmètre de l’INBS concernent les activités historiques présentes au Nord du site comme 
les AMC (Atelier de Maintenance des Conteneurs) et les activités du CEA.

Les rejets sont très inférieurs à la limite réglementaire.
L’ensemble des rejets atmosphériques de l’installation sont très inférieurs à la limite réglementaire.

Laboratoire ATLAS

Rejets atmosphériques liés au périmètre de l’INBS

 Limite réglementaire 
(Arrêté du 22/03/21) 2025 2024 2023

Activité alpha des isotopes de l’uranium (MBq) 10 0,11 0,12 0,13

L’ensemble des rejets sont en dessous des limites réglementaires annuelles autorisées.

Rejets atmosphériques du laboratoire ATLAS (INB 176)

 Limite réglementaire 
(Décision CODEP-CLG 

2016-051122)
2025 2024 2023

Isotopes de l’uranium (MBq) 30 0,0039 0,0013 0,0018

Produits de fission (MBq) 0,16 0,0354 0,0358 0,032

Uranium (g) 50 0,03 0,048 0,05

Fluor (kg) 15 4,225 3,91 3,87

L’ensemble des rejets sont en dessous des limites réglementaires annuelles autorisées.



I  Rapport d’information du site Orano Tricastin - 2025 40

Suivi des rejets atmosphériques radiologiques et chimiques

Rejets atmosphériques radioactifs (MBq) de l’INB 138 

 Limite réglementaire 2025 2024 2023

Alpha (MBq) - 0,199 0,376 0,176

Béta (MBq) - 0,627 0,936 0,814

Isotopes uranium + transuraniens (MBq) 12+1 */ 85 ** 0,09 0,103 0,0777

Produits de fission + produits d’activation (MBq) 5+2 */ 15 ** 0,244 0,246 0,262

Tritium (MBq) 2 000 */10 000 ** /*** /*** /***

Carbone 14 (MBq) 1 500 */ 3 400 ** /*** /*** /***

L’ensemble des rejets sont en dessous des limites réglementaires annuelles autorisées.

* Décision du 25/03/2022 homologuée par arrêté du 17/06/2022 

** Arrêté du 20/08/2013 

*** pas d’activité concernée par ces rejets en 2024

Rejets atmosphériques (valeur moyenne mg/Nm3) de l’INB 138

 Limite réglementaire 
(Arrêté du 17/06/22)

2025 2024 2023

Acidité totale 0,5 0,004 0,005 0,004

Alcalins 10 0,064 0,080 0,286 

Acide nitrique 10 0,093 0,144 0,481

Chrome total 1 0,001 0,002 0,002

Chrome hexavalent 0,1 0,003 0,001 0,001

Nickel 0,1 0,002 0,002 0,003

COV 12 0,257 0,256 0,509

Poussières, particules 5 1,018 1,018 1,030

Chlorures 2 0,173 0,173 0,115

Fluorures 1 0,069 0,069 0,128

Les concentrations moyennes annuelles sont toutes inférieures aux limites réglementaires.

* Paramètre non réglementé par la Décision du 25/03/2022 homologuée par arrêté du 17/06/2022  
** Installation émettrice à l’arrêt en 2022
*** Non règlementé avant le 17/06/2022 (Arrêté du 20/08/2013)
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GESTION DES EFFLUENTS LIQUIDES

Station de traitement des effluents chimiques (STEC)
 
La STEC réceptionne l’ensemble des effluents liquides des activités présentes au Nord du site : les activités chimie et conversion 
mais également les installations sous statuts administratifs INBS. Au même titre, les effluents liquides radioactifs issus des activités 
d’analyses du laboratoire ATLAS (INB n°176) sont collectés à la Station de Traitement des Effluents Chimiques (STEC). Les effluents 
issus des résidus d’analyses sont quant à eux transférés à l’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium (STEU) pour 
traitement.

Rejets dans le canal de Donzère Mondragon suite à traitement dans la STEC (INBS)

 Limite réglementaire 
(Arrêté du 22/03/21)

2025 2024 2023

Uranium (kg) 188* 40,2 31,6 35,6

Fluorures (kg) 13 688** 1 097 1 342 1 237

Activité alpha de l’uranium (GBq) 7 1,56 0,83 1,33

Produits de fission (émetteur Béta-gamma) (GBq) 0,5 0,05 0,06 0,07

Émetteurs alpha transuraniens (GBq) 0,25 0,02 0,03 0,03

Technétium-99 (GBq) 0,35 0,01 0,04 0,08

Tritium (GBq) 2 0,012 0,006 0,192

Carbone 14 (GBq) 0,15 0,055 0,090 0,145

Volume des effluents produits (m3) - 1 006 1 230 1 452

Les effluents traités au sein de la STEC sont rejetés au canal Donzère-Mondragon. A titre de comparaison, la quantité d’uranium 
contenue dans les effluents liquides rejetés par le site représente 0,05 % de l’uranium naturel contenu dans les eaux du canal de 
Donzère-Mondragon et issue de l’érosion naturelle des terrains traversés par le Rhône (70 000 kg/an).

* La valeur limite réglementaire pour les rejets liquides d’uranium est exprimée en activité alpha (9 GBq/an). Nous pouvons toutefois 
calculer un équivalent en masse d’uranium (kg/an) en prenant en compte les caractéristiques radiologiques des rejets (isotopie).  
    
** La limite annuelle est théorique. Elle est calculée par extrapolation des limites réglementaires journalières définies par l’arrêté  
du 22 mars 2021.   
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Station de traitement des effluents uranifères (STEU)
 
La STEU réceptionne principalement les effluents liquides issus de l’exploitation de l’INB n°138 ainsi que des activités de démantèlement 
et d’enrichissement. Après traitement, les effluents sont rejetés au canal de Donzère-Mondragon.

Rejets liquides de la STEU

 Limite réglementaire 2025 2024 2023

Chlorures (kg/an) 250 000* 10 831 24 675 23 742

Potassium (kg/an) 100 000* 10 860 31 031 28 740

Azote total (kg/an) 5 000* 791 830 842

Fluorures (kg/an) 300* 21 36 56

Phosphore total (kg/an) 3* 7,05* 5,8** 1,38

Arsenic (kg/an) 9* 0,187 0,112 0,031

Nitrites (kg/an) 7,5* 1,34 1,57 0,75

Total métaux (kg/an) 45* 2,64 3,38 4,81

Uranium (kg/an)*** 0,6* 0,185 0,274 0,180

Uranium en activité (MBq)** 30* 5,4 6,7 5,43

Les rejets après traitement sont inférieurs aux limites réglementaires. Les performances des procédés mis en oeuvre dans les 
stations de traitement des effluents dépendent des éléments chimiques présents dans les effluents reçus, ce qui explique les 
variations observées sur les différents éléments.

*Dépassement de la limite annuelle de rejet phosphore : constat 2025T-0997 et évènement intéressant (E2) le 27 juin 2025 signalé 
au point ASN téléphonique du 15 juillet 2025).

**Dépassement de la limite annuelle de rejet phosphore : constat 2024T-0622 et évènement intéressant (E2) prévisible signalé au 
point ASN téléphonique du 31 mai 2024 et confirmé lors de celui du 28 juin 2024 (Investigations sur les flux entrants et sur le procédé 
STEF pour améliorer l’abattage de ce paramètre).  

***A cette valeur s’ajoute la quantité d’uranium rejetée dans le canal Donzère-Mondragon par les pompages servant à protéger la 
nappe alluviale au sud du site et le pompage d’eaux d’exhaure : 3,334 kg. Les eaux recueillies au niveau de ces pompages sont dirigées 
vers une installation récupérant l’ensemble des effluents liquides avant rejet dans le canal.

Depuis 1999, l’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium (INB n°138) a mis en service une station de traitement 
de l’eau de la nappe sur Résines (STER) en vue de récupérer le chrome Hexavalent présent dans la nappe à l’intérieur de l’usine. 
Le principe retenu consiste à pomper localement et à traiter les eaux afin de piéger le chrome Hexavalent (CR6+) sur des résines 
échangeuses d’ions. Pour conserver l’efficacité du traitement, les résines sont régénérées et le chrome Hexavalent ainsi récupéré est 
alors transformé en chrome trivalent (CR3+), puis éliminé vers une filière agréée. 

Les résultats du plan de surveillance de la nappe alluviale confirment la décroissance pluriannuelle de la quantité de chrome présente 
et plus particulièrement, depuis l’arrêt de l’activité de traitement de surface en 2002. Ces résultats démontrent également la non-
détection de chrome à l’extérieur du site. Limité à l’intérieur du site, ce marquage chimique a pour origine les activités historiques de 
traitement de surface définitivement arrêtées en 2002.

Suivi de marquage de la nappe alluviale
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Sûreté des installations 

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Demande d’autorisation de création ATLAS
(INB 176)

• Décret 2015-1210 du 30 septembre 2015 autorisant AREVA 
NC à créer une installation nucléaire de base dénommée 
ATLAS (AREVA Tricastin Laboratoires d’AnalyseS) implantée 
sur le territoire de la commune de Pierrelatte (département de 
la Drôme) 

• Décision n°CODEP-CLG-2016-005124 du président de 
l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du 
16 décembre 2016 fixant les prescriptions relatives aux 
modalités de prélèvement et de consommation d’eau, de 
transfert des effluents liquides ainsi que des rejets d’effluents 
dans l’environnement et de surveillance de l’environnement 
de l’INB n°176 dénommée ATLAS

• Décision n°CODEP-CLG-2016-005122 du président de 
l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du  
16 décembre 2016 fixant les valeurs limites de rejets dans 
l’environnement des effluents de l’INB n°176 dénommée 
ATLAS 

• Décision n°2017-DC-0584 de l’Autorité de sûreté nucléaire 
et de radioprotection du 7 mars 2017 autorisant la mise en 
service de l’installation nucléaire de base n°176 dénommée 
ATLAS (AREVA Tricastin Laboratoires d’Analyses), exploitée 
par AREVA NC sur le site du Tricastin dans la commune de 
Pierrelatte (département de la Drôme) 

• Mise en service de l’installation le 2 mai 2017

IARU (INB 138)

• Décret n°2019-113 du 19 février 2019 autorisant la société 
Orano Cycle à modifier l’installation nucléaire de base n°138 
dénommée « installation d’assainissement et de récupération 
de l’uranium » implantée sur le site du Tricastin, sur le territoire 
de la commune de Bollène (département de Vaucluse)

• Décision n°CODEP-CLG-2022-015725 du président de 
l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du 25 mars 
2022 fixant les valeurs limites de rejet dans l’environnement 
de l’installation nucléaire de base n°138, exploitée par Orano 
Chimie-Enrichissement

• Décision n°CODEP-CLG-2022-015735 du président de 
l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du 25 mars 
2022 fixant les prescriptions relatives aux prélèvements et à la 
consommation d’eau, aux rejets d’effluents et à la surveillance 
de l’environnement de l’installation nucléaire de base n°138, 
exploitée par Orano Chimie-Enrichissement

INB 178-U

L’INB 178-U constitue la réunion des INB n°178, n°179 et n°18 
et des parcs d'entreposage des installations nucléaires de 
base n°93 (parcs pérennes) et n°155 (P18).

• Décision nºCODEP-LYO-2025-027200 du président de 
l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du  
29 avril 2025 autorisant la modification notable des modalités 
d’exploitation autorisées des parcs d’entreposage des INB 
nos178, 179, 180, du parc P18 de l’INB n°155 et des parcs 
P1, P2, P7, P9, PP (Ext) et du parc de l’annexe U de l’INB n°93,

• Décision n°CODEP-DRC-2025-034163 du président de 
l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du  
4 juin 2025 prorogeant le délai d’instruction de la demande 
d’autorisation de mise en service de l’atelier dénommé  
« Atelier de maintenance des conteneurs 2 (AMC2) », implanté 
dans le périmètre de l’installation nucléaire de base n°178,

• Décret n°2025-689 du 24 juillet 2025 autorisant la réunion 
des installations nucléaires n°178, n°179 et n°180 et des 
parcs d'entreposage des installations nucléaires de base n°93 
et n°155 au sein d'une installation nucléaire de base unique, 
dénommée « Atrium », implantée sur le site du Tricastin, sur les 
territoires des communes de Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-
Châteaux (département de la Drôme)

• Décision n°2025-DC-022 de l’Autorité de sûreté nucléaire et 
de radioprotection du 21 octobre 2025 fixant les prescriptions 
relatives aux modalités de prélèvement et de consommation 
d’eau, de transferts, de rejets dans l’environnement 
des effluents liquides et gazeux et de surveillance de 
l’environnement de l’installation nucléaire de base n°178-U 
implantée sur le site du Tricastin, sur les communes de 
Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de 
la Drôme)

• Arrêté du 12 novembre 2025 portant homologation de la 
décision n°2025-DC-023 de l'Autorité de sûreté nucléaire 
et de radioprotection du 21 octobre 2025 fixant les valeurs 
limites de rejet dans l'environnement des effluents de 
l'installation nucléaire de base n°178-U implantée sur le site 
du Tricastin, sur les communes de Pierrelatte et de Saint-Paul-
Trois-Châteaux (département de la Drôme)

• Décision nº2025-DC-026 de l’Autorité de sûreté nucléaire et 
de radioprotection du 27 novembre 2025 autorisant la mise 
en service de l’atelier dénommé « Atelier de maintenance 
des conteneurs 2 (AMC2) » implanté au sein de l’installation 
nucléaire de base n°178-U sur le site du Tricastin

• Décision nºCODEP-LYO-2025-078245 du président de 
l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du  
19 décembre 2025 autorisant la modification notable des 
modalités d’exploitation autorisées de l’installation nucléaire 
de base n°178-U.
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Principales décisions délivrées par l’ASNR liées au périmètre de l’INB n°138

Références Dates Objet 

CODEP-DTS-2025-045090 20/06/2025 Utilisation des RD26 pour le transport d’effluents 
fissiles

DÉCISIONS DÉLIVRÉES PAR L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

Principales décisions délivrées par l’ASNR liées au périmètre de l’INB n°176

Références Dates Objet 

Pas de décision délivrée sur 2025 pour le périmètre INB 176

Principales décisions délivrées par l’ASNR liées au périmètre des INB 178-179-180-P18 et de l’INB 155

Références Dates Objet 

CODEP-LYO-2025-027200 29/04/2025

Décision du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection 
autorisant la modification notable des modalités d’exploitation autorisées des 
parcs d’entreposage des INB n°178, 179, 180, du parc P18 de l’INB n°155 et 

des parcs P1, P2, P7, P9, PP (Ext) et du parc de l’annexe U de l’INB n°93

CODEP-DRC-2025-034163 04/06/2025

Décision du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection 
prorogeant le délai d’instruction de la demande d’autorisation de mise en 
service de l’atelier dénommé « Atelier de maintenance des conteneurs 2 

(AMC2) », implanté dans le périmètre de l’installation nucléaire de base n°178

2025-DC-022 21/10/2025

Décision de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection fixant les 
prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation 
d’eau, de transferts, de rejets dans l’environnement des effluents liquides 
et gazeux et de surveillance de l’environnement de l’installation nucléaire 
de base n°178-U implantée sur le site du Tricastin, sur les communes de 
Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme)

2025-DC-023 21/10/2025

Décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection fixant les 
valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents de l'installation 

nucléaire de base n°178-U implantée sur le site du Tricastin, sur les 
communes de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de 

la Drôme)
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Contrôles & inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection 

Contrôles & inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour l’INB 138

Dates Thème Points forts/Points sensibles Actions mises en place

17/01/2025 Respect des  
engagements 

Suivi et traçabilité des engagements • �Dispositions de mesure d’efficacité des colonnes de 
lavage

14/03/2025 Intervenants 
extérieurs

Organisation pour la surveillance des intervenants 
extérieurs satisfaisante

• �S’assurer que tous les marchés identifiés à enjeu sur 
EIP font l’objet d’une surveillance

16/04/2025 Criticité – Passage 
à 6%

Organisation mise en place pour la mise œuvre 
d’uranium avec teneur en 235U < à 6% satisfaisante

• �Mise en place de la qualification initiale des fûts de 
10L et 12L

19/06/2025 Agression externe Dispositions mises en œuvre vis-à-vis des agressions 
externes et plus précisément des inondations sont 
satisfaisantes

• �Identification des canalisations d’eaux pluviales 
susceptibles d’introduire des substances 
dangereuses dans le milieu

17/07/2025 Déchets Bonne tenue des zones d’entreposage de déchets et 
amélioration du processus de retrait d’exploitation

• �Résolution des identification de colis de déchets

12/09/2025 Crise Organisation de crise satisfaisante – Orientation 
UPMS dans l’installation

• �Suppression des alarmes obsolètes de la 
surveillance – Suivi des talkies-walkies du PCA

10/12/2025 Vieillissement Avancement programme de remise en état des 
charpentes de la STE

• �Suivi perfectible du vieillissement des EIP
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Contrôles & inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour l’INB 176

Dates Thème Points forts/Points d’améliorations Principales actions mises en place

19/02/2025 Respect 
des engagements

POINTS FORTS : 
• �La tenue de l’installation.
• �La mise en service du local 53 pour l’entreposage 

des touries a été menée de manière rigoureuse.

POINT D’AMÉLIORATION :
•� Anticiper le remplacement des clapets coupe-feu 

situés en amont du dernier niveau de filtration.
•� L’exploitant doit étayer davantage la justification de 

la conformité de ses pratiques de prélèvement à la 
norme ISO 17025.

• �Information de l’ASNR du remplacement des deux 
clapets coupe-feu ultimes.

• �Déploiement du plan d’actions pour la conformité à 
la norme ISO 17025.

21/08/2025 Agressions externes POINT FORT  : 
• �La maîtrise des différentes agressions externes 

telles que la gestion du risque d’inondation interne 
et externe, la protection contre la foudre ainsi que 
le fonctionnement du dispositif de détection et de 
coupure sismique (DCS).

POINTS D’AMÉLIORATIONS :
•� Les vérifications périodiques liées au risque foudre.
•� L’homogénéisation des niveaux de déclenchement 

de la DCS site.

• �Mise à jour de la notice de maintenance afin 
d’intégrer les derniers éléments de protection contre 
la foudre qui ont été installés sur l’installation.

• �Harmonisation des seuils de détection des 
dispositifs DCS des usines GB2 nord, GB2 sud et 
Philippe Coste.
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Contrôles & inspections de l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection 

Contrôles & inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
pour l’INB 93 (parcs pérennes) – 155 (parc P18) – 178 – 179 – 180

Dates Thème Points forts/Points sensibles Actions mises en place

20/02/2025 Respect des  
engagements 

POINT FORT : 
• �Respect des engagements pris, comptes rendus 

détaillés des mises en situation incidentelles et suivi 
des actions

POINT SENSIBLE :
•� �Clarification et amélioration des contrôles et essais 

périodiques au niveau des installations

• �Création et mise à jour de documents opérationnels
• �Mise en place d’affichages sur l’installation 
• �Planification de nouveaux contrôles périodiques sur 

les installations

24/06/2025 Incendie POINT FORT : 
• Dispositions pour les risques d’agressions externes

POINT SENSIBLE :
•� �Éclaircissement de points dans la démonstration de 

la maîtrise des risques d’inondation externe sur les 
parcs d’entreposage

• Création et mise à jour de documents
• �Évacuation d’équipements et réalisation de travaux 

sur installation 
• Transmission d’éléments à l’Autorité

11/09/2025 Organisation et 
moyens de crise 

(inopinée)

POINTS FORTS : 
• �Suivi des formations et des mises en situation, 
• Vérifications et contrôles des moyens matériels de 
gestion de crise

• �Réalisation de rappels aux équipiers de crise
• �Mise à jour de documents opérationnels

30/09/2025 Conception et 
construction de 

FLEUR 2 (inopinée)

POINT FORT : 
• �Dispositions mises en œuvre (coactivité, 

radioprotection, surveillance MOA)

POINTS SENSIBLES :
•� �Suivi des actions, des écarts et des non-conformités,
•� �Elaboration du REX sur la dosimétrie collective et 

individuelle du chantier

• �Rappel pour la traçabilité et le suivi des actions 
issues de la surveillance et des non-conformités

• �Création et mise à jour de documents opérationnels

10/12/2025 Mise en service de 
l’AMC2 

POINTS FORTS : 
• �Réalisation des Essais Intéressants la Sûreté (EIS),
•� �Suivi et traitement des écarts avec disponibilité des 

documents de preuves

POINT SENSIBLE :
•� �Finalisation des EIS, précision sur la mise en 

œuvre de la méthode de ringardage et suivi du 
vieillissement des ouvrages du génie civil

• �Mise à jour du référentiel de sûreté
• �Définition des dispositions de maitrise du 

vieillissement pour l’AMC2
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Principales actions d’amélioration réalisées 
en 2025 en matière de sûreté 

• �Les actions d’amélioration de la sûreté trouvent leur origine dans les contrôles internes et externes, le retour et le partage d’expérience, 
la politique de progrès continu. Les actions engagées sont de différentes natures.  

• �Elles relèvent d’investissements – nouvelles installations industrielles, mise en conformité, déconstructions – et également de 
l’organisation de l’entreprise, formations des salariés, amélioration de la documentation opérationnelle. 

1) La transmission du DOR en vue du réexamen de sûreté de l’installation
2) La fiabilisation des clapets coupe-feu exposés aux acides libres présents dans les gaines de ventilation.
3) �La mise à jour de la notice de maintenance foudre à la suite d’un évènement significatif concernant la non-réalisation du contrôle 

périodique de certains parafoudres. 
4) Le changement des capteurs de pression des ventilateurs d’extraction d’ambiance qui sont classés EIP, par des capteurs numériques. 

INB 178-U

• �Parution du décret d’autorisation de création de l’INB 178 unique (INB 178-U), 
dénommée « ATRIUM » (décret n°2025-689 du 24 juillet 2025)

• �Parution des deux décisions de rejets de l’INB 178-U (décision n°2025-DC-022 et 
décision n°2025-DC-023 de l’ASNR du 21 octobre 2025)

PARCS D’ENTREPOSAGE

• Démarrage de la construction des deux derniers bâtiments du parc d’entreposage P36 (travaux en bulle chantier) 
• Mise en place du gerbage des cylindres 48Y (UF6 nat/app) pleins
• Entreposage des premiers cylindres 30B URE (hors bloc béton)
• Exploitation de l’enceinte d’entreposage des fûts d’IUF (330 fûts)
• Poursuite du traitement des emballages passifs (citernes LR35/LR65, bouteilles UF6, cylindres 48G/48F/48Z et cendres),
• Mise à jour du référentiel de sûreté et transmission de plusieurs dossiers de modification notable prévus en 2025

• �Finalisation des actions pour le passage à un enrichissement à 6% pour les activités réparation et décontamination 
et traitement des effluents

• Rénovation des centrales de détection incendie

Les principaux faits marquants d’exploitation de l’année 2025 ont été :

Les principaux faits marquants concernant le domaine de la sûreté ont été :

Les principaux faits marquants concernant le domaine de la sûreté ont été :

ATLAS (INB 176)

INB 93 (PARCS PÉRENNES) – 155 (PARC P18) - 178 - 179 - 180

INSTALLATION IARU (INB 138)
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AMC2

• � Finalisation des travaux de construction et réalisation des essais phase 1 et phase 2 avec un objectif de mise en actif (réalisation 
des essais phase 3) en début d’année 2026

• �Finalisation de l’instruction du Dossier de Mise En Service (DMES) de l’AMC2 avec la parution de la décision de l’ASNR de mise en 
service (décision n°2025-DC-026 du 27 novembre 2025)

BÂTIMENTS DE CRISE

•  Finalisation du plan d’actions sur un moyen ECS 
•  Finalisation des fiches EIP pour intégrer l’évolution du référentiel de sûreté
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Évènements classés selon l’échelle internationale « INES » 

Evènements classés INES pour le périmètre de l’INB 138

Dates  
déclaration Niveau INES Évènements Actions correctives 

07/01/2025 INES 
Hors Echelle

Dépassement de la valeur limite réglementaire de 
concentration en potassium lors de rejets liquides au 
canal Donzère-Mondragon sur l’année 2024

• �Etude sur l'évaluation des pompages alimentant 
la fosse 

08/01/2025 INES 
Hors Echelle

Dépassement de la valeur limite réglementaire annuelle 
en phosphore lors de rejets liquides au canal Donzère-
Mondragon sur l’année 2024

• �Améliorer la traçabilité des flux entrants dans la 
composition des envois effluents de DAT/RD

25/02/2025 INES 
Hors Echelle

Dépassement de la concentration limite réglementaire 
des paramètres MEST et DCO relative à la surveillance 
des eaux pluviales en février 2025

• �Réalisation de prélèvements lors d’un prochain 
épisode pluvieux afin d’assurer le suivi des  
paramètres MEST et DCO (contre mesure)

07/03/2025 INES 
Niveau 0

Dégradation de l'emballage d'une pièce en attente de 
traitement suite à une opération de manutention dans 
une zone d'entreposage 

• �Spécifier aux installations expéditrices de pièces 
métalliques contenant de la matière l’exigence de 
mettre en œuvre des dispositifs de confinements 
robustes en complément de l’emballage vinyle des 
pièces expédiées

20/03/2025 INES 
Niveau 0

Dépassement de la tolérance associée au Contrôle et 
Essai Périodique d’une rétention de la STEU  
de l’INB 138

•  �Transmission systématique du retour de la prise 
en compte des FIFA

•  �Déploiement d'une routine sur le suivi des CEP 
lors du plateau hebdomadaire, avec rappel des 
échéances

•  Mise à jour du processus FIFA de l'INB 138

05/05/2025 INES 
Niveau 0

Fissuration d'une pièce d'accroche du flexible de 
vidange des cuves tampons lors d’une opération de 
transfert d'effluents 

• �Modification du zonage déchet (déchet et/
ou radiologique) en fonction du résultat des 
opérations d'assainissement

• �Renforcement de la connexion entre la cuve 
mobile réceptrice et le flexible de transfert 
d’effluents uranifères en provenance des cuves 
tampons de de l’atelier TRIDENT 

20/01/2025 INES 
Niveau 0

Dépassement d'une échéance de réalisation du 
contrôle biennal du muret anti-inondation de l'atelier 
TRIDENT

• �Réalisation du CEP du muret anti-inondation 
• �Identification et vérification des autres plans 

d’entretien disposant d’une stratégie avec 
hiérarchie créés lors de la mise en service de 
l’atelier TRIDENT afin de vérifier le paramétrage 
des modules

27/10/2025 INES 
Niveau 0

Formation d’un brouillard humide en boquette 9 ayant 
conduit au déclenchement de la DAI et à l’arrêt de la 
ventilation

• �Inspection et nettoyage complet de l’extraction du 
laveur de gaz 
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Evènements classés INES pour le périmètre de l’INB 176

Dates  
déclaration Niveau INES Évènements Actions correctives 

05/11/2025 INES 
Niveau 0

Défaut de réalisation de contrôle d’une partie  
des équipements de protection contre la foudre 

• �Contrôle des parafoudres n’ayant pas fait l’objet 
de contrôles périodiques et rajout des parafoudres 
manquants par rapport à l’étude foudre

• Mise à jour de la notice de maintenance foudre

Evènements classés INES pour le périmètre de l’INB 178 - 179 - 180

Dates  
déclaration Niveau INES Évènements Actions correctives 

19/03/2025 INES 
Niveau 0

Non-respect des conditions d'accès radioprotection sur 
un parc d'entreposage lors de l'entrée par inadvertance 
d'un livreur

• �Création d'un plan des points de livraison et des 
voies lourdes du site pour l'Entreprise Extérieure

• �Mise en place d'un portail à l'entrée de zone du 
parc

04/09/2025 INES 
Niveau 0

Présence de fumées noires au niveau de l’onduleur du 
bâtiment de crise BC/BU de l’INB 178-U

• �Réparation de l'onduleur et remplacement de sa 
carte d'alimentation

25/09/2025 INES 
Niveau 0

Non port du dosimètre opérationnel en zone contrôlée 
jaune

• �Sensibilisation du personnel de l’entreprise 
extérieure

15/10/2025 INES 
Niveau 0

Chute d’un cylindre 30B durant une manutention sur 
un parc de l’INB 178-U

• �Réalisation des contrôles physiques et 
radiologiques du cylindre 30B rempli d’UF6 
(conformes)

• Réparation de la pince de préhension défaillante 
• �Réalisation d’une analyse de l’origine de la casse 

technique
• �Vérification des autres pinces de préhension 

similaires
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Complément sûreté : 
Contrôles internes
Au titre de la surveillance interne Orano, des actions de vérification sont réalisées par l’Inspection Générale du groupe. Elles portent sur 
des thèmes transverses à l’ensemble des installations du site comme par exemple la gestion des déchets, la gestion de crise, les 
organisations internes, la gestion des incendies…

Les 5 contrôles internes menés en 2025 portaient sur des sujets transverses réalisés sur tout le Tricastin. 

Dates Périmètre Thème Points forts/Points sensibles Actions mises en place

15/10/2025 Plateforme Traitement des écarts 
et REX

POINTS FORTS : 
• �Traitement, recueil et exploitation des écarts et 

événements, 
• �Renouvellement de l’outil de traitement des 

écarts en 2023 permettant une exploitation 
efficace des écarts 

• �Remontée des signaux faibles 
• �Animation du partage d’expérience et mise en 

œuvre d’actions opérationnelles

POINTS D'AMÉLIORATION :
• �Complétude des analyses organisationnelles des 

événements significatifs
• �Exploitation des signaux faibles sûreté-

environnement
• �Nécessité du renforcement du pilotage du 

processus REX

• �Modification de la trame de rédaction 
des comptes-rendus d'événements 
significatifs et formation des 
utilisateurs à cette nouvelle trame

• �Réalisation d'un benchmark sur 
l'animation REX et FOH au sein du 
groupe

• �Evolution de la procédure de gestion 
du REX de la plateforme

03/06/2025 Activités de  
démantèlement

Radioprotection POINTS FORTS : 
• �Maitrise de la réglementation radioprotection, 

avec peu de non-conformités résiduelles, 
chacune ayant un plan d’actions court terme. 

• �Mise en œuvre claire du principe ALARA pour 
l’optimisation du niveau d’exposition externe des 
travailleurs sur les chantiers de démantèlement.

• �Connaissance des rôles et responsabilités par les 
radioprotectionnistes dits « Installation » et ceux 
dits « Chantier ». 

POINTS D'AMÉLIORATION :
• �Manque de maîtrise de la rigueur opérationnelle 

sur le terrain.
• �Maîtrise de la convention sur les activités 

de démantèlement se base uniquement 
sur la remontée des signaux faibles, sans 
démonstration de l’efficacité de cette démarche. 

• �Non déclinaison formelle d’actions en lien avec la 
culture radioprotection, pour le développement 
du leadership en matière de radioprotection.

•  �Mise à jour de la convention en 
matière de radioprotection sur les 
périmètres en démantèlement

• �Mise à jour de la surveillance 
d'une entreprise en matière de 
radioprotection

• �Mise en place d'un groupe de travail 
sur l'optimisation de la dosimétrie afin 
d'identifier les axes d'amélioration 
méthodologiques

• �Mise à jour de la documentation 
radioprotection et vérification de sa 
bonne application

• �Mise en place d'échanges avec 
les entreprises extérieures afin 
d'améliorer le partage, les échanges 
sur la gestion de la dosimétrie

• �Définition d'un plan d'actions sur 
les installations pour permettre 
d'améliorer la maitrise de la propreté 
radiologique de certaines zones

01/04/2025 Plateforme Approvisionnement 
des EIP

POINTS FORTS : 
• � Dispositions structurées et fortes, permettant 

d’assurer un bon niveau de confiance dans le 
respect des exigences définies portant sur les 
équipements importants pour la protection (EIP) 
approvisionnés par les projets

POINTS D'AMÉLIORATION :
• �Non spécification systématique dans l’expression 

des besoins pour l’approvisionnement lors des 
opérations de maintenance des équipements 
importants pour la protection et des exigences 
définies,

• �Clarté de la politique de contrôle des exigences 
définies et plus généralement des exigences 
figurant dans les cahiers des charges,

• �Niveau de surveillance des pièces détachées 
approvisionnées,

• �Définition des rôles et des formations requises 
pour les référents techniques qui sont impliqués 
la surveillance des pièces approvisionnées

• �Analyse de l'organisation associée 
à la surveillance des équipements 
fabriqués et définition d'actions 
d'amélioration dans la surveillance de 
la qualité des équipements

•� Mise à jour de la documentation 
associée aux missions des référents 
techniques en charge du contrôle des 
équipements à réception

• �Mise à jour de la documentation 
associée aux contrôles de certains 
équipements
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Dates Périmètre Thème Points forts/Points sensibles Actions mises en place

18/06/2026 Projets Mise en service AMC2 POINTS FORTS : 
• ��Organisations et processus robustes pour la mise 

en service du nouvel atelier AMC2
• �Suivi rigoureux de la définition et la mise en 

œuvre des exigences 3SE par les équipes de 
la maîtrise d’ouvrage (MOA Orano CE) et de la 
maîtrise d’œuvre (MOE Orano Projets)

• �Bonne tenue du chantier et bonne culture 
sécurité sur le chantier

POINTS D'AMÉLIORATION :
• �Formalisation de la validation des exigences 3SE 

par la maîtrise d’ouvrage
• �Formalisation de la validation des exigences 

3SE dans la documentation d'exploitation, de 
contrôles et essais périodiques

• �Description des dispositions de maitrise du 
vieillissement

• �Mise à jour du processus de gestion 
des projets

• �Définition et mise en place des 
dispositions de maitrise du 
vieillissement pour l'installation

02/12/2025 Plateforme Déversements 
accidentels

POINTS FORTS : 
• � Connaissance et maitrise des dispositions mises 

en place pour prévenir et maîtriser la survenue 
d’un déversement accidentel majeur, événement 
retenu dans les scénarios des études de danger 
ou dans le rapport de sûreté, 

• �Qualité de la documentation en lien avec les 
MMR e EIP (rétentions, flexibles, cuves…), 
identification et traitement des écarts en cas de 
détection de non conformité

• �Capacité à mettre les dispositions de maitrise 
des risques lors d'exercices

POINTS D'AMÉLIORATION :
• �Maitrise des prescriptions liées à 

l’approvisionnement de fioul de l’INB 138,
• �Durée de mise en œuvre de certaines actions en 

lien avec l'analyse environnementale,
• �Détérioration de cache-brides observés sur 

l’installation de la STEU de l’INB 138
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Principaux acronymes rencontrés

CEP :  

CIPN :   

CRES : 

DCO :   

DPAC :  

DRF : 

EIP / EIS / MMR :  

ES :  

ESP / ESPN :  

FEM-DAM :  

MEST :  

MMR : 

PCI :  

RGE :  

RGTI :  

SGS :  

SIS :  

STEC :  

STEU :

Contrôles et Essais Périodiques 

Contrôle Interne de Premier Niveau  

Compte-Rendu d’Evènement Significatif  

Demande Chimique en Oxygène  

Dossier de Porter A Connaissance pour transmission à l’autorité 

Destruction des Résidus Fluorés 

Elément Important pour la Protection / Sûreté / Mesure de Maitrise des Risques 

Evènement Significatif 

Equipement Sous Pression /… Nucléaire 

Fiche d’Evaluation de Modification-Dossier d’Autorisation de Modification 

Matières en Suspension Totales  

Mesure de Maitrise des Risques 

Poste de Commandement Installation 

Règles Générales d’Exploitation 

Règles Générales pour le Transport Interne 

Système de Gestion de la Sécurité 

Système Instrumenté de Sécurité 

Station de Traitement des Effluents Chimiques 

Station de Traitement des Effluents Uranifères
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Opérateur international de premier plan 
dans le domaine des matières nucléaires, 
Orano apporte des solutions aux défis 
actuels et futurs, dans l’énergie et la santé. 
Son expertise ainsi que sa maîtrise des 
technologies de pointe permettent à Orano 
de proposer à ses clients des produits et 
services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble 
du cycle du combustible. Grâce à leurs 
compétences, leur exigence en matière 
de sûreté et de sécurité et leur recherche 
constante d’innovation, l’ensemble des 
18 500 collaborateurs du groupe s’engage 
pour développer des savoir-faire de 
transformation et de maîtrise des matières 
nucléaires, pour le climat, pour la santé et 
pour un monde économe en ressources, 
aujourd’hui et demain. 

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

Rejoignez-nous sur

www.orano.group 


